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Parecer da Comiss@o de Avaliagéio

PARQUE EOLICO DE VIDEMONTE

1. INTRODUCAO

Dando cumprimento a actual legislagio sobre o procedimento de Avaliagio de Impacte Ambiental (AIA),
Decreto-Lei n® 69/2000, de 3 de Maio, a Direcgiio Geral de Energia (DGE), na qualidade de entidade
licenciadora apresentou ao Instituto do Ambiente (IA), para efeitos de procedimento de AIA, o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto de “Parque Eélico de Videmonte”, em fase de estudo

prévio, constante do anexo II, alinea i do ponto 3, do referido decreto-lei.

Para o efeito, de acordo com o Artigo 9.° do mencionado Decreto-Lei o IA nomeou as seguintes
entidades para integrarem a Comissio de Avaliagdo (CA), as quais foram representadas pelos Técnicos

referidos:

Instituto do Ambiente (SACI/DAIA - entidade que preside) — Eng.® Natdlia Faisco (alinea a);
Instituto do Ambiente (SACI/DAIA) — Dr. Clara Sintro (alinea b),

Instituto da Conservagfio da Natureza (ICN) — Dr. Anténio Bruxelas (alinea c)

Instituto Portugués de Arqueologia (IPA) — Dr.* Maria Jodo Sousa Brum (alinea d);

Comissgo de Coordenagéo e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) (ex-DRAOT Centro )

— Eng®. José Carvalho (alinea e);

Parque Natural da Serra da Estrela — alinea c) do n°3 do Despacho 12006/2001, de 6 de Junho — Arg®.
Maria da Paz

Instituto do Ambiente (SACI/DAIA — Técnico Especializado) — Eng® Pedro Cardoso.

A metodologia de analise utilizada pela CA para o presente procedimento de AIA contemplou a anilise
do EIA, e do aditamento apresentado na sequéncia de lacunas e deficiéncias do estudo identificadas pela
CA e colmatadas pelo proponente com o aditamento referido, a consulta a entidades externas com
competéncia na apreciagdo do projecto € em matérias especificas abordadas no estudo, bem como uma

visita de reconhecimento ao local.

Foram solicitados pareceres especificos as seguintes entidades externas: Direc¢do Geral das Florestas
(DGF), Direcgfio Regional de Agricultura da Beira Interior (DRABI),.Forga Aérea Portuguesa (FAP),
Instituto Nacional de Aviagio Civil (INAC), Servigo Nacional de Bombeiros e Protecgdo Civil (SNBPC),
Instituto Geologico e Mineiro (IGM), Autoridade Nacional de Comunicagdes (ANACOM), Camara
Municipal de Celorico da Beira, Instituto de Desporto de Portugal, Federagio portuguesa de Voo Livre.
Os pareceres recebidos durante o procedimento de AIA encontram-se em anexo ao presente parecer

(anexo I).
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2. OBJECTIVOS E JUSTIFICACAO D0 PROJECTO

O Parque Eélico de Videmonte destina-se exclusivamente, & produgio de energia eléctrica, a partir da
energia eolica, mediante a instalagdo de 16 aerogeradores numas das cumeadas do Parque Natural da

Serra da Estrela.

A produg@o de energia eléctrica, a partir de recursos renovaveis, assume importancia significativa em
termos ambientais, contribuindo nomeadamente para a limitagdo das emissGes de gases responsaveis

pelas alteragbes climaticas.

A realizag@o do projecto ira contribuir para outros objectivos de d&mbito mais geral, nomeadamente a
viabilizagdo do cumprimento dos compromissos internacionais assumidos por Portugal no dmbito da
Convengdo Quadro das Nagdes Unidas para as Alteragdes Climaticas e do Protocolo de Quioto, e a nivel
europeu no cumprimento da Directiva Europeia relativa a produgio de energia eléctrica a partir de Fontes

de Energia Renovaveis (FER).
3. LOCALIZAGAO E DESCRICAO DO PROJECTO

O Parque Eolico de Videmonte localizar-se-4 na regido centro, no Concelho de Celorico da Beira,

freguesias de Cadafaz, Salgueirais, Valede Azares ¢ Vide Entre Vinhas, (anexo II).

Com a implantagio do projecto esta prevista uma poténcia proxima dos 32 MW, correspondendo a 16

aerogeradores de poténcia unitaria.

Este projecto implicara ainda a instalagio de redes de cabos enterrados, uma subestagio dedicada a 60/20
kV, rede de acessos e uma linha aérea de alta tenso simples, a 60 kV, com uma extensdo de cerca de 6

km, para ligag@o a rede eléctrica nacional na subestagéo de Chafariz.

Cada aerogerador dispora de um posto de transformagfo para elevar a tensdo de saida do gerador (690V)
para a entrada da subesta¢do dedicada ao parque (20 kV). A fundagfio de cada aerogerador ocupara uma

area de cerca de 150 m?,

A subestagio ocupard uma 4rea de cerca de 1.000 m” e inclui um edificio com uma sala de controlo, um

gabinete de apoio e instalagdes sanitarias.

As valas para os cabos eléctricos terio as dimensdes de 60cm de largura e 110cm de profundidade para
as valas até dois circuitos e de 80cm por 110 para aquelas com trés circuitos. Serdo enterradas a 1,5 m de

profundidade, convenientemente assinaladas.

O acesso ao parque edlico esta previsto por norte, através da reabilitagdo de um caminho em terra batida
com inicio na EM 553, em Lameiras, a norte de Vide Entre Vinhas. Os caminhos de acesso tem uma

largura e raio minimo de 6 e 3.0m respectivamente.

Como projectos subsidiarios consideram-se a Linha de Alta Tens3o de Interligagdo a subestagio da

Chafariz, a 60 kV, a beneficiagdo de acessos existentes e a abertura de novos acessos.
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Todas as actividades de construgfo realizar-se-do durante o periodo diumo. No serfio instaladas centrais

de betdo na obra, sendo o betlio necessario adquirido pronto a uma central extena.

Nio ser4 permitido pelo proponente ao empreiteiro a realizagio de quais quer operagdes de manutengio
ou reparagdo de veiculos e equipamento envolvido nos trabalhos de construgiio nos estaleiros ou nos
locais de obra. Essas operagdes serdo realizadas em locais adequados, devidamente licenciados para o

efeito

4. APRECIACAO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

A CA entende que na globalidade, com base no EIA, nos elementos adicionais solicitados, nos pareceres
recebidos, nos resultados da Consulta Piblica e, tendo ainda em conta, a visita de reconhecimento ao

local de implantagiio do Projecto, foi reunida a informagio necesséria para a compreenso do mesmo.

No ambito da avaliagiio, dadas as caracteristicas do Projecto e do local de implantagio, considera-se
como descritores relevantes nesta analise o Uso do Solo e Ordenamento do Territério, Fauna e Flora,

Sécio-economia, Paisagem e Patrimonio.

Outros descritores, tais como a Geologia, Geomorfologia e Ambiente Sonoro sdo também objecto de

andlise neste parecer.

Em relagio aos restantes descritores abordados no EIA, nd@o € expectavel que sejam gerados impactes
negativos significativos, pelo que, para os mesmos serdo propostas medidas de minimizagéo de modo a

minimizar provaveis afectagdes
Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia

A geomorfologia do Parque Natural, caracteriza-se pela presenga de grandes desniveis, resultantes de

interacgdes entre a tectonica e a erosdo fluvial.

A 4rea de implantagio insere-se no macigo montanhoso da Serra da Estrela, constituindo este um alto
macigo montanhoso que é constituido maioritariamente por grantéides hercinicos e por formagdes do

complexo xisto grauvaquico.

Na area em estudo (correspondente 4 extremidade Nordeste da Serra da Estrela, que se levanta a partir do
planalto do Mondego), ocorrem grandes manchas de xisto, sendo o aspecto mais marcante da paisagem

do planalto superior a presenga de afloramentos rochosos, dos quais se salienta as vigorosas fragas.

'

No local de implantagdio dos aerogeradores, na area que se estende entre Videmonte (a Sul) até Vide

Entre Vinhas (a norte) dominam os granitos € o complexo Xistograuvaquico.

A partir do planalto do Mondego, que se estende desde a base da serra, com uma altura que varia entre
300m e 600m de altitude, as cotas elevam-se subitamente até a Cabega Alta, onde podem atingir os

1300m. A Linha de cumeada de Cabega Alta, divide-se em duas cumeadas a NW de direcg@o NE-SW, ao
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longo das quais se prevé a implantagdo doa aerogeradores. Trata-se de uma area pouco visivel das
povoagdes ao redor, devido & diferenga abrupta de altimetria, e na qual se destacam diversos marcos
geodeésicos, entre outros, os de S.Comélio (939 m ) ¢ Pedra da Atalaia (1012 m ), entre os quais se prevé

a instalag@o do parque edlico.

As acgdes que induzem maiores impactes sobre este descritor sdo as actividades de movimentagio de
terras, associados as escavagdes e aterros de fundagdes, abertura e beneficiagdo de acessos, valas de

cabos e estaleiros, no entanto, os impactes gerados s3o negativos e pouco significativos.

Segundo o parecer do IGM(...) A caracterizagdo Geoldgica e Geomorfoldgica da zona abrangida pelo
projecto encontra-se devidamente descrita (...) A descrigdo efectuada nos diversos pontos traduzem
efectivamente o conhecimento existente nos diversos dominios abordados. Consideramos igualmente que

forma efectuados esforgos na minimizagio dos impactes, nomeadamente os relacionados com a geologia.

A Serra da Estrela estd considerada uma area protegida por lei sob a forma de um Parque Natural, onde
sdo reconhecidos entre outros um conjunto de valores naturais que é urgente preservar. Tal como ¢é
referido no presente relatério do AIA, a Geologia nas suas varias componentes, tem nesta area protegida
um elevado interesse. refira-se que no descritor Paisagem a Geologia é mesmo referida como uma das
vertentes fundamentais deste descritor. E efectivamente nos aspectos relacionados com o impacto
paisagistico que os parques edlicos terdo o seu maior impacto negativo, como ¢ o caso do parque Edlico

de Videmonte.

A noroeste, a oeste e a sudeste da 4rea do futuro Parque Edlico de Videmonte existe mais de meia
centena de antigas concessdes para exploragio de estanho, tungténio, titdnio, urdnio e quartzo. Nestas
concessdes nio se conhecem recursos com interesse econdmico actual e, a eventualmente existirem, a sua

exploragfio ndo afecta o bom funcionamento do futuro parque eélico, dado o seu distanciamento.
Uso do Solo e Ordenamento do Territorio

Em termos de Ordenamento do Territorio e de acordo como a Portaria n® 583/90, de 25 de Julho que
aprova o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela (POPNSE), a area em causa situa-
se maioritariamente em Zona de Mosaico Silvo-Pastoril e Agro-Silvo- Pastoril. Segundo o artigo 7° “sdo
areas onde se deve promover, em fungio do solo, um conjunto diversificado de actividades pastoris ¢
silvicolas, ou agricolas, respectivamente”. No ponto 4 do referido artigo ¢ referido que “nas zonas de
fragas, mais declivosas ou pouco acessiveis, dever-se-a proceder a protec¢do dos matos e outras formas

de vegetag@o esponténea.

A Linha de Alta Tensfo e Subestagiio do parque edlico localizam-se em areas definidas como: “zonas

agricolas”, e “mosaico silvo pastoril”.

O artigo 17° relativo a Energias Renovaveis, refere no seu ponto 2 que o “Parque Natural promove o

aproveitamento energético dos recursos hidricos sob a forma de centrais minihidricas, assim como nas
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eodlicas, fotovoltaica e do biogas”.

Dado que o POPNSE se encontra em fase de revisio, pareceu oportuno verificar o zonamento proposto,
inserindo-se o projecto em analise em Zona de Protecgio Parcial Tipo II e Zona Complementar, onde, de
acordo com a proposta de Regulamento do Plano, sera admissivel a instalagdo de novos aproveitamentos
energéticos. Assim, relativamente aos instrumentos de Ordenamento do Territdrio, em vigor e nova

proposta, néo ¢ inviabilizada a instalagdo do parque edlico.

Em relagio a implantagéo do projecto, subsistem dividas quanto ao posicionamerito do aerogerador A2,
uma vez que, foi referido pela equipa que elaborou o EIA na visita da CA ao l,0cal, que a localizagéo
apresentada no desenho 2 do Resumo nfio Técnico nfio estava correcta e o aerogerador A2 seria contigua
ao acesso a beneficiar. No entanto, € referido no aditamento que “ o acesso aos aerogeradores A2 e A8 a

A12 sera feito através de um novo caminho”.

Assim, e considerando o enunciado no POPNSE, para as zonas de fragas, ndo ¢ aceitavel o afastamento
do aerogerador A2 do acesso, dado que o declive é mais acentuado, existem afloramentos rochosos nas

imediagdes e a abertura de uma novo acesso originaria impactes paisagisticos significativos.

O Novo acesso a criar para a instalagdo dos aerogeradores A8 a A12 ocupa um trilho ja existente numa
zona com pendente suave, sendo o seu impacte paisagistico minimizado por este facto, obrigando no

entanto a grande controlo na amplia¢do deste caminho.

Globalmente o tragado proposto é adequado, sendo que, no trogo inicial o tragado da linha eléctrica
devera ser enterrado por forma a que os apoios sejam absorvidos pela encosta. A travessia da linha de
agua e a baixa agricola situada préximo da E.N.17 devera ser efectuada com vio maximo evitando desta

forma a intercepg@o visual originada pelos apoios no enfiamento do vale e a ocupagio do espago agricola.

A area insere-se ainda no Sitio PTCON0014 (Serra da Estrela), area classificada pela RCM n.°142/97 de
28 de Agosto, nos termos do Dec. Lei n.° 140/99 de 24/04 (diploma que faz a transposigéo para o direito

interno das Directivas Aves e Habitats).

Relativamente a conformidade com o Plano Director Municipal de Celorico da Beira, os Aerogeradores
estdo abrangidos em espagos de “ Espago Natural (1) e (2)”, de acordo com a carta de Ordenamento do
PDM aprovado, ratificado e publicado em D.R. n® 209, I* SERIE -B de 9/9/1995, tendo como
condicionantes pequenas parcelas em RAN e REN, enquanto que a Linha de Alta Tensio e Subestagio
do parque edlico estdo abrangidos em espagos de “Espaco Urbanizavel”, “Espagos Agricolas - RAN”,
“Espago Natural (1) e (2)”, “ Areas Florestais” sob a administragdo do Instituto Florestal”, ¢ Espagos

Florestais”.

Segundo o Regulamento do PDM - art® 12° - “Nos terrenos incluidos no Parque Natural da Serra da
Estrela €, nos termos do Regulamento do respectivo plano de ordenamento, publicado em anexo a

Portaria n® 583/90, de 25 de Julho, obrigatério o cumprimento de diversas limitagdes construtivas, sendo
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de realgar com interesse par o projecto em analise que de acordo com o artigo 47 do plano “ A realizagao
de qualquer iniciativa ... nestes espagos estd sujeito a autorizagdo prévia ou parecer vinculativo do

Instituto de Conservagéo da Natureza...”

Apenas a Linha de Alta Tens#o passa na area de RAN e, atendendo a que a implantagio de postes nestas

areas é de reduzida dimensfo, nio h4 inconveniente.

Relativamente 8 REN a maior parte do projecto encontra-se na area delimitada pelo POPNSE. As éareas
de REN fora das areas inseridas no PNSE, serdo ocupadas pelos apoios da linha de interligagio, pelo que

dada as reduzidas dimensdes de ocupagdo, ndo hé inconveniente

A execugio do projecto devera ter em conta o melhor tragado, dentro da area estabelecida que afecte
minimamente a paisagem onde se insere, bem como algumas habitagSes dispersas, a fim de se integrar

devidamente nas disposi¢des do PDM de Celorico da Beira.

No Corredor da 4rea em estudo, ndo existe outro tipo de projectos, nomeadamente, pedreiras; nascentes
de A4guas minerais; industrias, outros equipamentos como parapente ou instalagdes desportivas;

Concessdes mineiras, etc.
Flora e Vegetacio

No que respeita 3 Fauna, e em particular em relago aos morcegos, dada a sensibilidade deste grupo,

salienta-se os seguintes aspectos:

Com base nos dados de Bicho (1996), Rainho et al. (1998) e em observagdes feitas nos anos 80 pelo
Prof. Jorge Palmeirim, no raio de 10km da zona onde sugerem a implantagdo dos aerogeradores sdo
conhecidos dois abrigos de morcegos de importancia local. Na mesma area foi confirmada a ocorréncia

de trés espécies:

Quadro I — Espécies Ocorrentes na area

Espécie Meio de inventariagio

Rhinolophus Abrigo; Cranio em regurgitagdo de rapina
ferrumequinum

Mpyotis myotis Abrigos; Crinio em regurgita¢io de rapina
Pipistrellus sp.* Cranio em regurgitagdo de rapina

* A espécie Pipistrellus pipistrellus foi recentemente dividida em Pipistrellus pipistrellus e Pipistrellus
pygmaeus. Nesta zona do pais ja foram inventariadas as duas espécies, pelo que niio € possivel saber a

que espécie pertencia o cranio encontrado.

A caracterizagio da fauna foi feita numa area até 500 m de distancia dos locais de implantagéo dos
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aerogeradores, distdncia desadequada para os morcegos, dado que estes efectuam deslocagdes diurnas a
distancias muito superiores. Este facto é alias reflectido no EIA, o qual menciona a existéncia de um

abrigo situado a cerca de 4km.

Nio foi realizado trabalho de campo para os morcegos, e deveriam ter sido recolhidos dados sobre

abrigos e sobre a utilizagfio da 4rea como zona de alimentago.

A listagem das espécies de morcegos apresentada para a zona do Parque Edlico inclui quatro espécies
(Myotis myotis, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhli e Tadarida teniotis). Pelo motivo referido

anteriormente, em vez de Pipistrellus pipistrellus deve ser referido Pipistrellus sp.

A espécie Tadarida teniotis pertence actualmente ao Anexo II da Convengao de Bona, e todas as espécies

de morcegos referidas pertencem ao Anexo IV da Directiva Habitats,

Apesar de a colisdo de aves e morcegos com as torres e pas dos aerogeradores ser correctamente referida
como um dos efeitos negativos mais importantes, a magnitude deste impacte na area estudada é

considerada fraca. No caso dos morcegos, néio é apresentada qualquer justificagdo para esta afirmagdo.

A sugestio de reduzir a iluminagdo do Parque e estruturas de apoio ao minimo, para nio atrair aves e

morcegos, € correcta.

Qualquer parque edlico podera provocar impactes negativos sobre os valores naturais, tanto na fase de
construgdo como na de exploragido, nomeadamente pela destrui¢io da vegetagdo existente, alteragio ou
perda de habitats, mortalidade da avifauna e de quirdpteros por colisio com os aerogeradores,
perturbacdo da fauna e pisoteio de espécies de flora por melhoria de acessibilidades. Estes impactes sio

agravados pela sua cumulag8o com os de outros projectos similares adjacentes.

As directrizes da monitorizagio apresentadas no EIA nfo incluem morcegos. Assim, considera-se que
devera ser realizado um programa de monitorizagdo segundo as linhas gerais indicadas no ponto 6 do

presente parecer.

Previamente & monitorizagiio, devera ser estabelecido contacto com o ICN, para recolha de informag3o

sobre a localizag@o dos abrigos conhecidos e definigio da metodologia a utilizar.

Face ao exposto conclui-se que, apesar de se localizar numa area sensivel e poder vir a afectar as espécies
presentes e a biodiversidade de uma maneira geral, é vidvel a implantagio do Parque Edlico de
Videmonte, condicionando-se no entanto o parecer favoravel as medidas de minimizacfo e monitorizagio

apresentadas no ponto 6.
Condicionantes, Serviddes e Restri¢des de Utilidade Piblica

> Segundo a ANACOM, na érea prevista para implementagio dos 16 aerogeradores que constituem o
Parque eélico e a da linha de alta tensio ao mesmo associada, identificaram-se as situagdes que a

seguir se descrevem:
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1. Ligagdes e Estagdes de Radiocomunicagdes protegidas por serviddes

Nas imediagdes da area indicada para implementagio do PE em aprego, ndo se identificaram
condicionantes emergentes de aplicagdes do Decreto-Lei n® 597/73, de 7 de Novembro, que obstem a

implementagio do PE de Videmonte,

2. Pesquisas efectuadas nas povoagdes proximas da édrea indicada para implementagio do PE de
Videmonte, tendo por base o método descrito na Recomendagdo 805 da UIT-R, apontam para a
eventual ocorréncia de perturbagdes/interferéncias na recepgio de sinais de TV nas povoagdes de
Cadafaz, Corti¢o da Serra, Vide Entre Vinhas e Prados, devido ao facto de que os aerogeradores a
instalar no PE em aprego, quando em funcionamento, poderem provocar reflexdes nos sinais oriundos
dos emissores instalados na Serra da Marofa, e que servem as localidades supra mencionadas, entre

outras....

Nestas circunstancias cumpre-nos recomendar que seja tida em conta tal eventualidade, no sentido de
serem equacionadas solugdes técnicas, que perspectivem a manutengdo das actuais condigdes de
recepgdo do servigo de radiodifusio televisiva, ndo s6 nas povoagdes anteriormente referidas, mas

também noutras que venham, porventura, a ser afectadas pela instalagido do PE de Videmonte.

3. Pelo exposto

o Os aerogerdores a instalar ndo poderdo provocar perturbagdes/interferéncias na recepgio

radioeléctrica em geral e na recepgio de televisio em particular.

O ICP-ANACOM, estara disponivel para, no dmbito das suas competéncias, colaborar na detecgdo e
identificagdo de eventuais perturbagdes/interferéncias que venham a ocorrer em consequéncia da
instalagdo do PE de Videmonte, cuja resolugdo e assungdo dos custos envolvidos, caberio

integralmente ao seu proprietario.

» De acordo com o parecer da DGF a desmatagio e o corte de arvores devera ser reduzido ao minimo
indispensével quer para efeitos da construgfio do Parque Edlico e da Linha Eléctrica quer para efeitos

da instalagéo dos estaleiros e outras estruturas de apoio a execugio dos trabalhos.
» Devem ainda ser cumpridas as medidas de preveng@o e minimizagio dos impactes negativos:

° na instalagdo do parque devera ser reduzida ao minimo indispensavel a alteragdo do coberto

vegetal existente;

o as movimentagdes da maquinaria devem ser limitadas ao estritamente necessario preservando na

medida do possivel, a flora, vegetagéo e fauna o local;

. os acessos aos locais das obras, nomeadamente aos acrogeradores e as infra-estruturas de apoio
deverdio aproveitar, sempre que possivel, os acessos ja existentes e a partir deles , com tragados

que evitem declives acentuados;
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) apds a conclusio da obra todas as areas afectadas com os trabalhos deverio ser recuperadas com

recurso a rborizagdo com espécies adequadas a regido.

» A instalagio e manutengio da Linha de Alta Tensdo, nas 4reas florestais , deve contemplar a existéncia
de uma faixa de protec¢@o que abranja a projecgio das linhas e de mais uma faixa adjacente de largura

ndo inferior a 10 m, onde ndo € permitido o crescimento de arvoredos € matos.

» Segundo o parecer da ANA, a instalagdo é vidvel do ponto de vista das serviddes acronauticas civis
condicionada a balizagem do aerogeradores Al, A4, A7, A10, A13, e A16, de acordo com o disposto
na “Circular de Informagdo Aeronautica 10/03, de 06 de Maio”, e assumindo uma altura de 78 metros

para a torre a 80 metros de didmetro para as pas..”

o E necessario estabelecer um programa de monitorizagdo e de manutengo da balizagem, tendo
em vista assegurar o seu bom funcionamento, devendo ser comunicado a esta empresa qualquer

alterag@o verificada, mesmo que apenas temporaria;

o Se possivel, a coloragio deve ser obtida no processo de fabrico, sendo incluida na pigmentagio

do material de fundig3o.

. Para efeitos de Publicagdo prévia de Avisos a Navegagio Aérea, é necessario que o inicio da
instalagdo do parque seja comunicado 8 ANA com pelo menos quinze dias tteis de antecedéncia
relativamente a esse inicio, incluindo-se nessa comunicagao as coordenadas e a altitude da base

de cada aerogerador.
o A linha de Alta Tensao carece de parecer especifico.

A DRABI resume a sua posi¢do, referindo que (...) tratar-se-a de uma obra que se podera considerar de
todo o interesse para um desenvolvimento integrado da regido, que se deseja e que podera equacionar e

mesmo implementar, em simultdneo, algumas infra-estruturas para melhor defesa da floresta contra

incéndios.

> A FAP informa que: (...) a instalagdo pretendida nfo se encontra abrangida por qualquer serviddo de
unidades afectas a4 Forga Aérea e ndo se prevé interferéncia no funcionamento dos equipamentos de
feixes hertezianos da Forga Aérea. Ainda assim, se apds a montagem dos aerogeradores surgir alguma

conflitualidade, a firma tera que se comprometer a efectuar as correcgdes necessarias.

Paisagem

A metodologia usada na analise na area de influéncia visual da envolvente ao local de implantagio do

projecto possibilita uma razoavel compreensao deste descritor.
A tegido € essencialmente montanhosa, constituida por um relevo muito irregular.

O parque eodlico e a linha de interligagdo insere-se no extremo nordeste do PNSE, onde ¢ perceptivel a

Processo de AIA n.° 1154
Parque Eélico de Videmonte
Junho de 2004 -9-



Parecer da Comissdo de Avaliagdo

transigfo entre as zonas altas da cumeada da serra (festos entre S.Cornélio e Pedra da Atalaia, Soida e Lomba,
Cabego do Meio e a cumeada mais larga e aplanada na zona de Seixo e Cabega Alta), as encosta mais

frequentemente orientadas a este e oeste, e vale do rio Mondego.
Face a transigio anteriormente referida € possivel identificar as seguintes zonas:
e Zonas altas de Festos e a cameada Aplanada da Serra;
¢ Encostas declivosa , com declives entre 16 a mais de 30%;
¢ Vale do rio Mondego com declives mais suaves entre 0 e 16%;

Os aerogeradores e a subestagio serdo implantados na zona de Festos e cumeada Aplanada da serra, onde a
ocupagio do solo ¢ essencialmente dominada por matos, carqueja, giestais, estevais e alguns afloramento

rochosos dispersos e Pinheiro bravo.

Na fase de construgio os impactes do parque edlico sdo negativos e decorrem das acgdes de construgéo
(movimentag#o de terras, destruigio do coberto vegetal € eventualmente afloramentos rochosos que implicam
uma alteragiio da morfologia original do terreno). Considera-se no entanto que, com a implementagfio de
algumas medidas de minimizagio propostas, e de um plano de integragiio e recuperagio paisagistica, alguns

poderdo ser considerados temporarios e reversiveis.

Na fase de exploragio, os impactes do parque edlico sdo gerados pela presenga fisica dos aerogeradores, os
quais por si sO constituem elementos estranhos a paisagem. Assim a presenga, do parque induz uma perda de

valor cénico natural da paisagem, embora reversivel.

Ha também que considerar o impacte associado a visibilidade do parque edlico a partir da envolvente: Assim,
atendendo ao método de simulagio utilizado no EIA e face & localizagio do parque ao relevo do tipo

irregular, sdo criadas na paisagem pequenas bacias de maior frequéncia de visibilidade.

Como os aerogeradores se localizam numa zona alta, onde nio existem povoagdes & mesma altitude, e devido
a existéncia de um grande desnivel entre os mesmos e as povoagdes mais préximas, reduz-se a possibilidade

destes serem visualizados.

Os aerogeradores mais avistados sdo os 1,2,3,4 ,15 e 16, isto é, os que se situam mais préximo do inicio da

descida para o vale e da EM555, perto de Dantes Ribeiros.

As localidades onde € visivel um maior nimero de aerogeradores s3o Rapa e Cadafaz, embora dada a maior
distincia a que se situam dos mesmos, visualizam-se elementos muito pequenos. Assim o Parque eélico de
Videmonte serd, ento, visto na sua totalidade apenas a partir de locais mais distantes, ¢ sendo apenas
observado parcialmente de pontos mais baixos, tais como estradas locais e nos limites periurbanos de algumas

povoagdes mais proximas.
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Socio-Economia

O projecto subsidiario da linha de alta tensdo de ligagio 3 subestagdo de Chafariz desenvolve-se com
uma orientagdo de sudeste-noroeste, com uma extensdo de 5,5km, passando nas freguesias de Casas de

Soeiro e de Celorico da Beira (S.Pedro).

Toda a 4rea se situa para Sul da sede do concelho, numa zona onde as actividades humanas apresentam

um caracter rural com um tipo de explorago essencialmente extensivo.

As principais povoagdes nas proximidades do parque edlico sdo Salgueirais e Vide Entre Vinhas, a que se

junta Casa de Soeiro na envolvente proxima da linha de interligagéo.

Ao longo do corredor definido para a construgio da linha identificaram-se cerca de 12 habita¢des, entre
permanentes e temporarias, dois armazéns/oficinas e diversos edificios de pequena dimens3o, destinados

a arrumos e apoio as actividades agropastoris.

As freguesias referidas sdo classificadas como “4rea predominantemente rural”, segundo a tipologia de

areas urbanas do Instituto Nacional de Estatistica.

Relativamente & ocupagiio da populagiio por sectores de actividade, realga-se que a agricultura, ocupa
grande parte da populagio, destacando-se dois tipos de agricultura: a agricultura de montanha, que
domina acima dos 600m de altitude (Serra do Ralo), e a policultura tradicional de sequeiro, nas areas

mais baixas, especialmente na envolvente de Celorico da Beira/Casas de Soeiro e Vide Entre Vinhas.

Toda a area de estudo encontra-se inserida na regifio demarcada do Queijo da Serra da Estrela, produto

nobre da pastoricia.

A agricultura de montanha assenta na explorag¢fo pecudria de ovinos e caprinos, cuja base alimentar séo
as pastagens complementada com fenos provenientes das culturas de sequeiro e também, especialmente

no verdo, pelo aproveitamento das pastagens de altitude

Nas édreas mais planas dos montes, onde o solo apresenta alguma profundidade, cultiva-se o centeio, para
grdo e pastoreio directo, nomeadamente, ¢ de referir que na area compreendida entre os aerogeradores 11

¢ 16 pratica-se agricultura.

A policutura tradicional de sequeiro, consiste em campos de cereal, especialmente centeio e aveia, olival,

vinha e hortas de autoconsumo.
Na 4rea abrangida pelo parque edlico e linha de alta tensdo encontra-se uma zona de caga associativa.

Ao longo da Serra do Ralo segue enterrada uma antiga conduta de abastecimento de 4gua a Celorico da

Beira, j4 desactivada e substituida por uma nova que acompanha a EM 553.
Os principais impactes negativos decorrentes do parque edlico sdo:

* Ocupagio definitiva de terrenos agricolas, pela implantagdo dos aerogeradores a apoios da linha de
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interligagdo, com particular destaque para os terrenos com potencial agricola situados entre os

aerogeradores11 a 16.

¢ aproximidade de edificios, nomeadamente habitagdes, pelos apoios da linha.

Aumento dos riscos de erosdo

Abertura de caminhos para implantagio dos apoios

Criagdo de uma serviddo administrativa de protec¢do da linha de interligagio;

Sdo ainda expectaveis impactes cumulativos associados 4 presenga de outras linhas de alta tensdo, com as
respectivas areas de serviddo administrativa, que condicionam as actividades nessa area, com particular

destaque para proximidade da subestagio de Chafariz.

Estes impactes s30 no entanto pouco significativos , face & dimensdo e caracteristicas do projecto, e ainda

atendendo que € vidvel manter as actuais utilizagdes do solo.

Como impactes positivos destaca-se:
e Aproveitamento de um recurso renovavel par produzir energia
¢ Contributo para a diminuigao da produgéo de gases responsaveis pelo efeito de estufa

e Aluguer de terrenos, que constituem um fonte de receita para os proprietarios, melhoria das
acessibilidades a zona da Serra e das que eventualmente venham a ser danificadas pela circulagio de

viaturas afectas a construgio.
Ambiente Sonoro

Verifica-se na envolvente do futuro parque edlico a existéncia de diversos niicleos habitacionais
pertencentes as localidades de Prados, Salgueirais, Galisteu, Vide Entre Vinhas, Cadafaz, sendo que,
segundo o EIA, a ocupagio habitacional mais proxima da 4rea de intervengdo se situa a 600 m de

distancia (Lugar de Crujeira).

A caracterizagdo do ambiente sonoro na area de influéncia do projecto foi elaborada recorrendo a
medi¢des de ruido em quatro locais situados na sua envolvente (Casas de Habitagio em Vide Entre
Vinhas, Edificio religioso St.? dos Azares, Casas de Habitagfio (lugar de Crujeira) e localidade de Prados),
tendo-se constatado que os valores de ruido ambiente encontram-se abaixo dos valores de nivel sonoro
continuo equivalente, para os periodos diumno e nocturmo em zonas sensiveis, definidos no Decreto-Lei n.°

292/2000, 14 de Novembro (Regime Legal Sobre a Poluigéo Sonora, RLPS).

E de salientar que embora a Cimara Municipal de Celorico da Beira niio tenha ainda procedido a
classificagdo do concelho em “zonas sensiveis * e “zonas mistas” é de perspectivar, face 4 actual ocupagio

do solo que a 4rea seja classificada como “zona sensivel”, pelo que os receptores sensiveis nio poderio
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ficar expostos a valores de LAeq superiores a 55 dB(A ) no periodo diurno, € 45 dB(A ) no periodo

noctumo, tal como imposto no RLPS.

Relativamente a avaliacio de impactes, considerou-se como a situagfio mais desfavoravel os receptores
sensiveis localizados no lugar de Crujeira, nfio s6 porque sio os receptores mais préximos dos
aerogeradores (600 m), mas também por se localizarem sob influéncia de uma orientagio do vento
predominante da 4rea em estudo (Noroeste). Assim, obtiveram-se as seguintes estimativas de niveis

SONoOros:

Quadro II - Avaliagio dos critérios de exposigdo méaxima e incomodidade definidos no RLPS, para os

receptores sensiveis do lugar de Crujeira

Periodo diurno Periodo nocturno

Critério de Exposi¢fio Maxima — LAeq 48,4 45,1
(dB(A))
Critério de Incomodidade (dB(A)) 0,6 1,6

(considerando uma velocidade do vento de 11 m/s)
Pela anilise do quadro anterior, constata-se que relativamente ao critério de exposi¢iio maxima, € caso a

zona venha a ser classificada como zona sensivel pela CM de Celorico da Beira, ¢ de perspectivar o nio
cumprimento do RLPS no periodo nocturno, pelo que no RECAPE deverio ser apresentadas medidas de
minimizagio que garantam o cumprimento do Decreto-Lei n.° 292/2000, 14 de Novembro, bem como
devera ser apresentado um plano de monitorizagio para validagdo dos valores estimados relativos a fase

de exploragio.

Patrimonio

Relativamente ao descritor Patriménio salienta-se que, ap6s a analise do Relatério, do Aditamento ao
EIA e visita ao local, verifica-se que a metodologia utilizada baseou-se numa pesquisa bibliografica e

documental adequada, tendo sido, posteriormente, prospectadas as é4rea a afectar pelo projecto

Os trabalhos realizados permitiram identificar, na area abrangida pelo projecto do parque edlico, sete
elementos de interesse patrimonial, um na zona abrangida pelo parque e seis na area abrangida pelo
corredor da linha de interligagdo, ndo tendo sido identificado nenhum elemento arqueoldgico na area de

estudo.

Embora ndo estejam previstos impactes negativos, 4 partida, sobre patriménio arqueoldgico propdem-se,
além da medidas consideradas no EIA, para a fase de construgdo, e referidas no ponto 6 do presente

parecer as seguintes medidas de minimizag3o:

¢ No caso de virem a ser detectados, durante a fase de acompanhamento arqueolégico da obra, novos

vestigios arqueolégico, serd necessario proceder 4 escavagdo total dos sitios das areas que serdo
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S S _— —_.__—-_.____—___—___ —

afectadag pelo projecto,

® Todos os trabalhos tém, de ger Comunicados e autorizados pelo IPA, nos termos do Decreto-lei n°
270/99 de 15 de Julho.

5. CONSULTA PUBLICA

. ~ ’ ) ry 3 )
Face ao €Xposto a CA Propde a emissio de parecer favorjvel 34 “Parque Eélico de Videmonte”,
condicionado 30 cumprimento dag condicionanles, das medidag de minimizagio ¢ planos de

acompanhamento ambiental da obra ede monitorizagio 3 seguir descriminados,

OcCupagio do €spago agricola;

5. balizagem do aerogeradores Al, A4, A7, Alo, Al3 e Al6, de acordo ¢om o disposto na “Circular
de Informag:io Aerondutica 10/03, de 06 de Maio”, e assumindo uma altyra de 78 metros para a torre

€ de 80 metros de didmetro para as p3s..”

B o —__—_ﬁ____———___——_——_—_——_‘_
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afectadas pelo projecto.

e Todos os trabalhos tém, de ser comunicados e autorizados pelo IPA, nos termos do Decreto-lei n®

270/99 de 15 de Julho.

5. CONSULTA PUBLICA

Considerando que o projecto se integra no anexo II do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, a Consulta
Publica, nos termos do seu artigo 4.°, n.° 2, decorreu durante 26 dias uteis, de 1 de Abril a 7 de Maio de

2004, inclusive,

Durante o periodo de consulta publica foi um parecer do INETI — Instituto Nacional de Engenharia,
Tecnologia e Inovagdo que informa, com base nas avaliagdes realizadas no Departamento de Energias

Renovaveis, nada haver a acrescentar quanto as informagdes disponibilizadas no Resumo Nzo Técnico.

6. CONCLUSAO

Face ao exposto a CA propde a emissio de parecer favoravel ao “Parque Edlico de Videmonte”,
condicionado ao cumprimento das condicionantes, das medidas de minimizagio e planos de

acompanhamento ambiental da obra e de monitorizagdo a seguir descriminados.
Condicionantes

1. A configuragio final dos aerogeradores e sua poténcia sonora deverdio assegurar o cumprimento do
Decreto-Lei n.° 292/2000, 14 de Novembro, nomeadamente o critério de exposigdo maxima, nos

receptores sensiveis do lugar de Crujeira;
2. O aerogerador A2 deve ser mantido junto ao acesso existente;

3. O trogo inicial da linha eléctrica de Alta Tens&o, deve ser enterrado por forma a que os apoios sejam

absorvidos pela encosta;

4. A travessia da linha de 4agua e baixa agricola situada proximo da EN 17 deve ser efectuada com vio
maximo, evitando desta forma a intercepgio visual originada pelos apoios no enfiamento do vale e a

ocupagdo do espago agricola;

5. Dbalizagem do aerogeradores Al, A4, A7, A10, Al13, e Al16, de acordo com o disposto na “Circular
de Informagao Aeronautica 10/03, de 06 de Maio”, e assumindo uma altura de 78 metros para a torre

e de 80 metros de didmetro para as pas..”
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14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Os aerogerdores a instalar nfo poderdo provocar perturbagdes/interferéncias na recepgio

radioeléctrica em geral e na recepgo de televisdo em particular.

Os novos acessos a construir devem ter origem nos existentes e adoptar tragados que evitem declives

acentuados;

Se possivel, a coloragdo dos aerogeradores deve ser obtida no processo de fabrico, sendo incluida na

pigmentagdo do material de fundigio.

Utilizar materiais ndo estranhos a 4rea no melhoramento e construgfio dos acessos, ndo devendo os

mesmos ser pavimentados com alcatrdo ou qualquer tipo de composto que origine um piso macio;

. A abertura de novos acessos deve ser efectuada de modo a evitar ou minimizar movimentagdes de

terras;

A abertura de acessos e melhoria de caminhos deve ter em atengfo o escoamento natural das 4guas e

limitar a0 maximo o aumento da suspens#io de particulas nessas linhas de 4agua.

Nos novos acessos a criar, devera reduzir-se ao minimo a largura dos caminhos a abrir ¢ a dimensio
dos taludes a realizar, evitando o corte de vegetagio e repondo a situagdo inicial no final da obra,

através de um projecto de recuperagio paisagistica;

Sempre que seja necessario a utilizagio de explosivos, dever-se-a ter em conta a legislagio em vigor
referente a utilizagfo de substancias explosivas e a Norma Portuguesa, NP 2074 — “Avaliagio da

Influéncia em Construgdes de Vibragdes Provocadas por Explosdes ou Solicitagdes Similares”.

Evitar a utilizag@o de explosivos na abertura das fundagdes e valas, sendo que nos casos onde se
revele indispensavel, recorrer a microretardadores, a técnicas de pré-corte. ou outro tipo de técnicas
que minimizem a utilizagio de cargas pontuais elevadas e efectuar o transporte, manuseamento,

aviso da populagio, entre outros, nos termos da legislagdo em vigor.

A desmatagio e o abate de espécies arboreas da zona dos aerogeradores e apoios da linha de alta
tensdo devem ser limitadas a uma area de intervengfo estrita delimitada por piquetagem e tém que
ser efectuadas de forma controlada, sendo planeadas em fungdo das caracteristicas fisicas de cada

local de intervengio;

A desmatago necessaria a construgio do Parque Edlicos devera ser efectuada antes do inicio da

época reprodutiva (Margo);

Seleccionar e utilizar, sempre que possivel veiculos e maquinaria de apoio 4 obra equipados com

catalisadores;

Proteger os depésitos de detritos € de materiais finos da acgdio dos ventos e das chuvas e,
eventualmente, utilizagdo de sistemas de aspersdo de agua sobre as vias nfo pavimentadas e sobre

todas as areas significativas do solo que fiquem a descoberto, especialmente em dias secos e
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27.

28.

29,

30.

31

32.

33,

34,

35.

36.

37.

ventosos;

Transporte de materiais particulados ou susceptiveis de serem depositados e/ou projectados para as

vias de circulagfio ndo devera ser realizado sem que previamente se proceda 4 cobertura da carga;
Privilegiar, sempre que exequivel, o transporte dos materiais através de estradas pavimentadas;

Proceder a limpeza regular da via publica, dos acessos e da area afecta a obra, em particular quando
nela forem vertidos materiais de construgdo ou materiais residuais da obra, no sentido de evitar a
acumulacfio e a ressuspensdo de poeiras, quer por ac¢do do vento, quer por acgdo da circulagio de

maquinaria e de veiculos de apoio 2 obra;

Distribuigéo dos aerogeradores no terreno de forma a minimizar o impacte visual causado por estes,
nomeadamente através do alinhamento de aerogeradores em linhas de maior cumeada, de modo a
acompanhar os contomos de altitude definidos por essa mesma cumeada, perpetuando-se os limites

geograficos naturais existentes;

Os aerogeradores colocados em zonas particularmente sensiveis para as aves, como as partes

terminais da linha de torres, devem ser sinalizadas com faixas de cor nas suas pas;

A perturbagdo devera ser evitada durante a fase de exploragdo e todos os visitantes, incluindo o
pessoal de manutenc¢io do parque, deverdo confinar-se aos caminhos existentes. O promotor, em
colaboragdo com o Parque Natural da Serra da Estrela, deve considerar a possibilidade de colocar

placas informativas com indicagbes sobre o comportamento correcto dos visitantes;

Na escolha e aplicagdio de materiais, tintas e produtos anti-corrosdo, entre outros devera ser dada
preferéncia a materiais resistentes a degradag@o, isentos se possivel de substdncias perigosas

(produtos disponiveis no mercado) e que permitam minimizar o niimero de aplicagdes do produto;

Apébs a conclusio dos trabalhos de construgdo, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho
deverdo ser meticulosamente limpos devido a impossibilidade de permanéncia de materiais (6leos,
resinas, etc.) que, mesmo em baixas concentragdes, podem comprometer, a longo prazo, a qualidade

da agua das linhas de 4dgua existentes na zona;

A iluminagio do Parque Edlico e das suas estruturas de apoio devera ser reduzida ao minimo
recomendado para seguranga aeronattica, de modo a ndo constituir motivo de atrac¢#io para aves ou

morcegos;

Implementagio de um sistema de lavagem, a saida da area afecta a obra e antes da entrada na via
publica, dos rodados de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra, especialente em

dias chuvosos e propicios a acumulagio de lama nos rodados;

Apresentar em RECAPE o Plano Integrado de Gestdo dos Residuos, para as diferentes fases do

projecto, e diversos locais de obra, que assegure o cumprimento da legislagio em vigor em matéria
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de gestao de residuos;

Apresentar em RECAPE o Plano de Recuperagdo Paisagistica, que leve em conta os seguintes

critérios:

Na construgdo de um edificio ou edificios de raiz para albergar o comando, posto de corte e
subestag@o, devera ser ponderada a hipdtese deste ser construido semi-enterrado, de forma a ter uma

melhor integragio paisagistica;

Reconstitui¢do das areas desflorestadas ou desmatadas com espécies arbustivas ou arboreas de
reduzido porte de modo a estas constituirem a orla da mata, contribuindo para a diversidade

ecoldgica nesses locais;

Efectuar o acompanhamento da recuperagdo paisagistica, durante os dois primeiros anos de

funcionamento, tendo em conta os seguintes aspectos:

acompanhamento das condigdes do revestimento das superficies tratadas com coberto vegetal,
devendo, caso necessario, proceder-se a algumas correcgdes, no sentido de favorecer ou melhorar as
condi¢des inerentes ao processo de revestimento do solo, nomeadamente, altera¢do da selec¢do das

espécies ou das suas densidades;

durante esta fase de acompanhamento, implantar medidas cormrectivas de possiveis zonas com erosio,
principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem superficial se encontra

danificado ou mal implantado.

Esclarecer as populagdes quanto aos dados disponiveis em relagdo aos campos electromagnético e
risco de queda os apoios, nomeadamente pela criagio de um mecanismo expedito, que privilegie o
contacto directo com as populagdes, mesmo que de caracter temporario, de esclarecimento de

davidas e de atendimento de eventuais reclamagdes.

Linha Eléctrica de Interligaciio

40.
41.

42.

43.

A linha de Alta Tensao carece de parecer especifico.

A abertura de caminhos, estabelecimento de estaleiros e depdsitos de materiais e terras, e colocagdo
das fundagdes dos apoios da linha de alta tens@o ndo devem colidir com os terrenos com maior uso o
Os acessos abertos que n#do tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se a

reposi¢io da situagdo anterior.

No atravessamento de vales, os apoios das linhas eléctricas nio devem ser implantados
prioritariamente nos solos de coluvido, e deve evitar-se igualmente as dreas de REN, RAN e zonas

do Dominio Hidrico;

Devera ser respeitada a faixa de servidao de 10 metros, para cada lado, da conduta de abastecimento

de 4gua do sistema de Penha — Prados, relativamente a localizagio dos apoios da linha de alta tensio
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no local de atravessamento da conduta referida;

44. As torres de medigio das condigdes meteorologicas devem ficar afastadas dos aerogeradores e/ou

possuir dispositivos “anti-perching”, para impedir que aves de rapina as utilizem como pouso;

45. Os elementos patrimoniais agora identificados no corredor da linha deverdo ser devidamente
assinalados e, caso a sua proximidade a alguma das frentes de obra o justifique (abertura de acessos,
local de implantag@io dos apoios), vedados por forma a evitar o trinsito de maquinaria nas suas

imediagdes;
Fase de exploragio

46. As descargas da lavagem de méquinas e equipamento utilizado em particular as betoneiras tém de
ser efectuadas em locais pré-destinados e pré-definidos, pelas entidades competentes, aquando da

organizagdo e instalagdo do estaleiro central, nunca em locais proximos de linhas de agua;

47. Monitorizagdo e efectuar a manutengdo da balizagem, tendo em vista assegurar o seu bom
funcionamento, devendo ser comunicado a ANACOM qualquer alteragdo verificada, mesmo que

apenas temporaria;

Fase de desactivaciio

48. Deve ser efectuada a remocdo integral dos diversos tipos de infra-estruturas instalados no

Parque Edlico, no prazo de um ano;

49. Durante a remogio integral dos diversos tipos de infra-estruturas instalados no parque edlico e
na linha de interligagio a Subestagio de Chafariz, deverdo ser tomadas medidas da mesma

natureza das implementadas na fase de construgao;
PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA:
Introduzir este programa no cademo de encargos ¢ nos contratos de adjudicagio das obras:

e Elaborar a planta de condicionamento (a escala de, pelo menos, 1:5000) a qual deve incluir todas as
areas de trabalho, estaleiro e acessos, as areas de protec¢io a salvaguardar, bem como indicagdo dos

elementos do Projecto (layout definitivo)
e Elaborar um cronograma de trabalhos a executar na fase de constru¢fio do projecto.

e Verificar o cumprimento de todas as condicionantes, medidas de minimizagdo e recomendagdes

referidas na presente parecer.
s  Realizar o acompanhamento com uma periodicidade varidvel em fungdo das diferentes fases de obra.
e  Efectuar o acompanhamento arqueoldgico permanente e integral do projecto:

o Na fase preparatéria de instalagdo de estaleiros e abertura de caminhos;
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o Em todas as operagdes que impliquem movimentagdes de terras (desmatagdes, escavagdes,

terraplanagens, depositos e empréstimos).

* No caso de virem a ser detectados, durante a fase de acompanhamento arqueolégico da obra, novos
vestigios arqueoldgico, serd necessario proceder a escavagdo total dos sitios das 4reas que serdio

afectadas pelo projecto.

e Todos os trabalhos tém, de ser comunicados e autorizados pelo IPA, nos termos do Decreto-Lei n°
270/99 de 15 de Julho;

®  Os relatorios relativos ao acompanhamento ambiental da obra devem ser entregues 2 autoridade de

AIA com a seguinte periodicidade:
o No meio da obra
o No final da obra

o Um no primeiro ano e outre no segundo ano de exploragdo do Parque, com o objectivo de

analisar o revestimento vegetal efectuado e os resultados obtidos.

PLANOS DE MONITORIZACAO

Planos de Monitorizacio do Ambiente Sonoro

Parimetros a monitorizar

e Nivel Sonoro Continuo Equivalente (LAeq)
Locais de amostragem
e As amostragens deverdo ser realizadas junto aos receptores sensiveis identificados no EIA.

Periodo de amostragem e duragiio do programa
* Efectuar uma campanha de medigdo no inicio da exploragio do presente projecto e caso se verifique
incumprimento do RLPS deverdo ser efectuadas novas medigdes ap6s a implementagdo das medidas

que se afigurem necessarias.

Critérios de avaliagiio de desempenho
e Conformidade no cumprimento do Decreto-Lei n.° 292/2000, de 14 de Novembro, nomeadamente o
critério de exposigdo maxima e critério de incomodidade definido no artigo 8.° do Decreto-Lei n.°

292/2000, de 14 de Novembro (Regime Legal Sobre a Poluigdo Sonora, RLPS).

A monitorizagio devera ainda ter em conta as recomendagdes do Instituto do Ambiente, em documento
datado de- Fevereiro de 2003, sob o titulo “Directrizes para a Avaliagio de Ruido de Actividades

Permanentes (Fontes Fixas)”, disponivel em www.iambiente.pt

Plano de monitorizaciio da avifauna

O significado dos impactes nos valores naturais deve ser avaliado através da monitorizagao de alguns
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pardmetros da ecologia dos diferentes grupos de vertebrados. Este estudo deve assegurar que a magnitude
dos efeitos descritos se mantém dentro de valores compativeis com o equilibrio das comunidades

animais. As propostas de monitorizag#o estdo ordenadas segundo os riscos identificados.

Colisdo

*  Devem ser procuradas carcagas de aves nas proximidades dos aerogeradores, com uma periodicidade
pré - definida (ex. mensalmente) e com um esforgo igual de prospec¢io em cada aerogerador. Isto
permitird verificar a existéncia e frequéncia de acidentes e determinar se existem diferengas na

probabilidade de colisdo com diferentes aerogeradores. A procura de aves mortas deve estender-se &

porgdo construida de raiz da Linha Eléctrica.

* A obtengio de estimativas realistas da taxa de mortalidade necessita do conhecimento de algumas
varidveis especificas, como a taxa de remogdo por predadores das carcagas de aves mortas por
colis@o e a eficiéncia na descoberta das carcagas (Winkelman 1992, Orloff & Flannery 1992). Caso
se verifique mortalidade regular de alguma espécie ou grupo, deve determinar-se a densidade das
suas populagdes na 4rea envolvente, para poder comparar as taxas de mortalidade obtidas com outros

estudos.

Perda de habitat

* Deve escolher-se uma 4rea de controlo nas proximidades da area estudada, para poder identificar e
discutir possiveis alteragdes na riqueza especifica e densidade das comunidades animais. Para as

aves devem efectuar-se observagdes de evidéncias de nidificagdo, para avaliar diferengas na

utilizagdo da utilizagdo da 4rea afectada pela construgo do parque eélico de Videmonte.
Monitorizagio da Epoca de Rebroducﬁo
*  Efectuar os levantamentos de campo da avifauna durante a época de reprodugio, que compreende o
periodo entre Fevereiro e final de Julho, para as seguintes espécies: Pernis apivorus (Falcio-

abelheiro), Milvus migrans (Milhafre-preto), Circaetus gallicus (Aguia-cobreira), Circus pygargus

(Tartaranhdo-cagador) e Hieraaetus pennatus (/\guia-calc;ada);

Plano de monitorizaciio dos quirépteros
*  Monitorizagio dos impactes do parque e6lico sobre os morcegos, nas fases prévia a construgo e na

fase de exploragio.
Antes da Construcio
e  Pesquisar a existéncia de abrigos, num raio de 10 km.

o Emnovos abrigos detectados, monitorizar o niimero de morcegos ou vestigios da sua ocorréncia

(montes de guano no chio ou cadaveres).

o Monitorizar a ocupagdo sazonal dos novos abrigos por morcegos, mediante a realizagio de
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visitas em todas as épocas do ano.
°  Visitar os abrigos ja conhecidos, para reavaliar a sua importincia
* Informar o ICN, sobre os abrigos de morcegos, de modo a que seja avaliada a sua importancia.
*  Monitorizar a utilizagio da 4rea do parque eélico por quirépteros.

o Podera ser usado como metodologia a definigéo de quadriculas ou pontos aleatérios na area do

Parque.

o Se forem utilizadas quadriculas estas devem cobrir toda a 4rea proposta para o parque € a
dimens3o da quadricula deve ser ajustada a dimens@o da drea a amostrar, devendo permitir um
numero de replicados adequado para cada variavel a analisar (vd ponto seguinte). No caso dos
pontos aleatdrios, estes devem estar homogeneamente distribuidos pela 4rea a amostrar, devendo
0 seu nimero ser ajustado a dimensdo da area a amostrar, devendo este permitir um niimero de

replicados adequado para cada variavel a analisar (vd ponto seguinte);

o caracterizagdo das quadriculas/pontos, em termos de: distancia as futuras torres, inclinagio,
exposigdo ao vento, orientagio predominante, coberto vegetal, proximidade a agua, €

proximidade a abrigos;

o Realizar uma amostragem mensal de cada local, de percursos ou pontos fixos, com detectores de

ultra-sons;

o Os percursos/pontos deverdo ter uma duragio fixa (10 a 15 minutos cada) e ndo devem ser

realizados em condigdes meteorologicas adversas (chuva, vento, nevoeiro, trovoadas);

o Avaliagio da utilizagio de cada quadricula/ponto aleatério em termos de actividade de
morcegos e riqueza especifica. Estes resultados devem ser analisados em relagdo a

caracterizagio de cada quadricula.
Fase de exploracio
*  sendo forem encontrados abrigos importantes ou se a utilizagfio da area nfio for muito intensa:
o continuagio da realizagfio de percursos ou pontos mensalmente;
o busca de cadaveres ou morcegos feridos aproveitando as saidas feitas para aves.
* se forem encontrados abrigos importantes ou se a utilizagio da area for muito intensa:

o monitorizar dos abrigos importantes (visitas sazonais), sendo que os abrigos considerados

importantes a nivel nacional serio monitorizados pelo ICN;
O continuar a realizagdo de percursos ou pontos mensalmente;

o estudar as zonas de caga utilizadas pelos morcegos dos abrigos importantes a nivel nacional,
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utilizando telemetria;

o busca de cadidveres ou morcegos feridos segundo metodologia especial (visitas semanais,

realizada em pormenor num raio de 60m em redor dos aerogeradores);

* Estimar as taxas de eficiéncia das contagens e remogdo dos cadaveres por predadores (para cada

estagio do ano e tipos de habitat);

Plano de monitorizacio do Uso do Solo ¢ Ordenamento do Territorio

e monitorizagdo dos efeitos do condicionamento decorrente do estabelecimento de uma faixa de
protecgdo a linha, nomeadamente sobre licenciamentos péra construgfo e sobre investimentos agro-

silvicolas.

Plano de monitorizaciio Factores Socioeconémicos
O programa de monitorizagio a por em prética na fase de exploragdo do Parque devera contemplar a

verificagdo dos seguintes aspectos:

e manutengio ou abandono dos usos actuais do solo, por razdes imputiveis a presenga do

empreendimento;

* consequéncias dos impactes cumulativos decorrentes do estabelecimento da serviddo administrativa

da linha sobre os usos do solo;

o controle do respeito pelas condigdes de seguranga regulamentares na proximidade da linha,

nomeadamente quanto ao surgimento de edificagdes e do plantio de espécies arbéreas;
RECOMENDAGCAO:

Aquando da realizagdo do projecto de execugdo devem ser consultadas, nomeadamente, o Estado Maior
da Forga Aérea, IGP e ANACOM e a DRABL

Cumprir as normas e regulamentos decorrentes das serviddes administrativas aplicaveis & area de
implantagio do Parque Eélico e da linha de interligagiio, assim como do Regulamento de Seguranga de

Linhas Eléctricas de Alta Tensfo;
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Direc¢iio Geral de Florestas

Aeroportos de Portugal SA

Forca Aérea Portuguesa

Autoridade Nacional de Comunicacdes

Direc¢dio Regional de Agricultura da Beira Interior

Instituto Nacional de Engenharia Tecnologia e Inovagao (ex - IGM)
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Direcgio-Geral

Rural & Pescas das Florestas
JPIA oL ¢
De: Direcgdo de Servigas de Valorizagdo do Patriménio Florestal, Faxn.’: 21312 49 89 oW
Divisiio de: Fomento e Producdo Florestal G} e
Para: Ex.mo Senhor Presidente do Instituto do Ambiente Faxn.: 21 471 90 74 { SIS
% ) .
N.° de péginas fincluinds a capa) 1 Mensagem n.° < Data oo o, o L;\l

Assuntp: "Projecta do Pargue Ed’l_ico de Videmonte (P° AIA 1154) "

Apébs andlise do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto do Pargue Edlico de Videmante, o qual
nos foi enviado através do vosso oficio circular n® 3100/04, de 19.03.2004, informamos V.Exa. que

o parecer da DirecgGo-Geral dos Recursos Florestais é o seguinte:

1 - A desmatagéio e o corte de drvores deverd ser reduzido ao minimo indispensdvel quer para efei-
tos da construgto do Parque Eélico e da Linha Eléctrica quer para efeitos da instala¢do dos estalei-
ros e outras estruturas de apoia d execucdo dos trabalhos.

2 - Refere-se a importéncia de virem a ser cumpridas as medidas de prevencdo e minimizacdo dos
impactes negativas, nomeadamente:

* na instalacdo do parque deverd ser reduzida ao minimo indispensdvel! a alteracéio do coberto ve-
getal existente; 5

* as movimentacdes da maquinaria devem ser limitadas ao estritomente necessdrios preservando
na medida do passivel, a flora, vegetagdo e fauna do lacal;

* 0% acessos ao locais das obras, nomeadamente aaos aerogeradares e ds infra-estrifuras de apoio
deverdo aproveitar, sempre que possivel, os acessos Jjd existentes e a partir deles, com tragados
que evitem declives acentuados; ‘

* apds a conclusdo da obra todas as dreas afectadas com os trabalhos deverdo ser recuperadas
com recurso @ arborizacdo com espécies adequadas & regitio.

3 - Chama-se a atencdio para o facto de a instalacdio e manutencédo da Linha de Alta Tensto ter de
cumprir com o previsto no Decreto Regulamentar n® 55/81, de 18 de Dezembro - n® 4, artigo 9° -,
ou seja, nas dreas florestais onde estejam instaladas linhas eléctricas deverd existir uma faixa de
proteccde que abranja a projecdio das linhas e de mais uma faixa adjocente de largura ndo inferior .. -
a 10 metros, ande ndo é permitido o crescimento de arvoredo e de matas[ {74 Institulo_do Ambie nie |
_ [oaes,_ Dajuers _ Hveie EL
| AGSESRORIA: VS
L i isas

- i Goon ol
\5"0‘ 74’\ GERA %ll

Com os melhores cumprimentos,

(f’ Director-Geral
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AAG MANUEL “S;\ 1] I
Subdinestor Geral j oL et T
St tourros. @ Yoo 9/. )' T SYYER
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Transmissdo de Facsimile

N° de péginas: N° de fax: . )
No of pages: Fax no: 6 -5 - 2eoly
Para: Remetente: )
{I’o: . Instituto do Ambiente ] ﬁ:rom: ANA, S.A.

A atencio de: i Copias para; )
[Care o Exmo Senhor Presidente J [Copies -

r?";!':;:?: Serviddes e Balizagens Aeronduticas Civis.
YIIEE T Processo de Avaliacdo de Impacte Ambiental n.° 1154. Parque E6lico de Videmonte.

A\ V/ Ret.¢ Of.? cire, n.% 3100/04, de 04-03-19
/ (D A i /\ N/ Ref.* P.° 3802/02-6.1
Sy
%
Exmo Senhor, / OL”( NEE m

.

Vs

O Vosso oficio em referéncia, foi-nos enviado pelo Instituto Naciona! de Aviagado Civil para
efeitos de emissdo do parecer solicitado.

Analisados os elementos constantes do processo em apreco informa-se;

1- A instalaggo do parque é vidvel do ponto de vista das servidoes aeronduticas civis
condicionada 3 balizagem dos aerogeradores A1, A4, A7, A10, A13 e A16, de
acordo com o disposto na “Circular de Informagdo Aerondutica 10/03, de 06 de
Maio”, e assumindo uma altura de 78 metros para a torre e 80 metros de didmetro
para as pas.: g

Desse documento, para além das caracteristicas das balizagens releva-se:

a) A necessidade de se estabelecer um programa de monitorizagdo e de
manuten¢do da balizagem, tendo em vista assegurar o seu hom funcionamento,
devendo ser comunicado a esta empresa qualquer altera¢do verificada, mesmo
que apenas temporaria;

b) Que, se possivel, a coloragao seja obtida no processo de fabrico, sendo incluida
na pigmentacdo do material de fundicdo;

c) Que, para efeitos de Publicacdo prévia de Avisos a Navegagao Aérea, se torna
necessério que o inicio da instalacdo do parque nos seja comunicado com pelo
menos quinze dias Uteis de anteced@ncia relativamente a esse infcio, incluindo-se
nessa comunicagao as coordenadas e 3 altitude da base de cada aerogerador.

2 - Os elementos recebidos referem a ligagdo a rede eléctrica de distribui¢do por uma
Linha de Alta Tensdo a 60 kV de interligagdo do Parque edlico com a subestagao de

L hr

Sede = Rua D . Edificio 120, Aetaporo de Lisbea . 1700—008 Lisbos , CIPC 500 700 834 ; N Loy
Req. 8197 Conservatdria Raglsto Comereial Lisboa (1.%) = Caplral Social 75,000.000 € \
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N° de paginas: N° de fax: Data:
No of pages: Fax no: Date:

Chafariz. Salienta-se que essa linha de ligagdo devera ser objecto de parecer
especifico por parte da ANA, SA )

Por fim, salienta-se que o parecer constante da carta correspondente a este fax ndo substitui a
necessidade de consulta as entidades gestoras dos meios afectos ao combate a incéndios

florestais e & Forga Aérea.
Com os melhores cumprimentos,

X\\o CONSELHO DE ADMINISTRACAO

R

serfe - Rua D . Ediflcla 120 . Agroports de Lisbos . 1700008 Lishoa CIPC 500 700 B34
Reg. 8197 Consurvatérla Regista Comerdial Lishoa (1.%) - Capital Social 75.000,000 €€



Asroporios de Portugal SA

/{f—) b/“ \ /f Exmo Senhor: e S ook
/! Eng.° JOAO GONCALVES

) Digmo. Presidente do Instituto do Ambiente
/ Apartado 7585 Alfragide

fj ;/“
// Y
A G { N 2721-865 AMADORA

/ 726 /ca.
2004 -06- 08

Assunto: Serviddes e Balizagens Aeronauticas Civis.
Avaliacdo de Impacte Ambiental n.© 980, 981 e 982
Trés Parques Edlicos na Serra da Freita
V/ Ref.2 1918/04 — SACI — DAIA, Of.0 0005835, de 27-05-2004
N/ Ref.2 P.9s 073/02-6, 395/02-6 e 800/02-6

Exmo. Senhor,

Relativamente aos processos AIA n.° 980, 981 e 982, referentes aos Trés Parques Edlicos da
Serra da Freita, devera ser considerado o parecer indicado na nossa carta n.? 1647/C.A., de
2003-12-10.

A nossa carta n.° 577/C.A., de 2004-05-06 contém o parecer da ANA, SA relativo ao Processo de
Avaliacdo de Impacte Ambiental n.2 1154, Parque Edlico de Videmonte, em resposta ao solicitado
no vosso oficio circ. n.2 3100/04, de 04-03-19, que por lapso esta indicado como sendo referente
aos processos AIA n.© 980, 981 e 982.

Assim, na nossa carta n.° 577/C.A., de 2004-05-06, onde se |é

“Serviddes e Balizagens Aeronduticas Civis.
Avaliacao de Impacte Ambiental n.° 980, 981 e 982

Trés Parques Edlicos na Serra da Freita
V/ Ref.? 1918/04 — SACI - DAIA, Of.° 0005835, de 27-05-2004
N/ Ref.2 P.°s 073/02-6, 395/02-6 e 800/02-6"

Devera ler-se
“Serviddes e Balizagens Aeronauticas Civis.

Processo de Avaliacado de Impacte Ambiental n.° 1154

Parque Edlico de Videmonte
V/ Ref.2 Of.° circ. n.° 3100/04, de 04-03-19
N/ Ref.? P.° 3802/02-6.1"

Com os melhores cumprimentos,

\{-LD CONSELHO DE ADMINISTRAGAO

)
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i - ] \. b N J(
Coiselho sle Administiagio \ e
Rua D - Edificio 120 - Aeroporto de Lisboa - 1700-008 Lisboa - Portugal \ [ {»»_
Tel. (351) 21 841 39 00 -~ Fax (351) 21 840 27 47

Sede - Rua D - Edificio 120 = Aeroporto de Lisboa » 1700-008 Lisboa » Portugal » CIPC 500 700 534
Reg 8197 Conservaioria Regisio Carneicial Lisooa {i?) » Capital Social 7% G20 0J0 &
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R it Exmo Senhor:
Sl | Eng.c JOAO GONGCALVES
Digmo. Presidente do Instituto do Ambiente
Apartado 7585 Alfragide
2721-865 AMADORA

2004 -05- 96

Assunto: Serviddes e Balizagens Aeronauticas Civis /g Dﬁ \ %_)_

Avaliagao de Impacte Ambiental n.° 980, 981 e 982

Trés Parques Eolicos na Serra da Freita )/

V/ Ref.a Of.0 Circular 10467, de 02-10-2003 v

N/ Ref.a P.0s 073/02-6, 395/02-6 e 800/02-6 / (/(1 . C £ ) //g

R — el

S

Exmo. Senhor, G\g&i‘:ﬁ

7 - ) - - - . » . ~ . ,vaL
O Vosso oficio em referéncia, foi-nos enviado pelo Instituto Nacional de Aviacdo Civil para efeitos F3

de emissao do parecer solicitado.
Analisados os elementos constantes do processo em apreco informa-se:

1 - Alinstalagdo do parque é vidvel do ponto de vista das serviddes aeronduticas civis
condicionada a balizagem dos aerogeradores A1, A4, A7, A10, A13 e A16, de acordo
com o disposto na “Circular de Informagdo Aeronautica 10/03, de 06 de Maio”, e
assumindo uma altura de 78 metros para a torre e 80 metros de didmetro para as pés.:

Desse documento, para além das caracteristicas das balizagens releva-se:

a) A necessidade de se estabelecer um programa de monitorizagdo e de manutengio da
balizagem, tendo em vista assegurar o seu bom funcionamento, devendo ser
comunicado a esta empresa qualquer alteragdo verificada, mesmo que apenas
temporaria;

b) Que, se possivel, a coloragdo seja obtida no processo de fabrico, sendo incluida na
pigmentagdo do material de fundicdo;

c) Que, para efeitos de Publicacdo prévia de Avisos a Navegacdo Aérea, se torna
necessario que o inicio da instalagdo do parque nos seja comunicado com pelo menos
quinze dias uteis de antecedéncia relativamente a esse inicio, incluindo-se nessa
comunicagdo as coordenadas e a altitude da base de cada aerogerador.

Conselho de Administragdo
Rua D -« Edificio 120 « Aeroporto de Lisboa » 1700-008 Lishoa - Portugal

fel (351) 21 841 3900 « Fax (351) 21 840 27 47

Sede  Rwa D+ Edificio 120 = Aeroporto de Lisboa » 1700-008 Lishoa + Poriugal » CiPC 500 700 834
Req. 3197 Conssrvandria Regisio Comercial Lishoa (19) » Capital Soria! 75 200 000
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rel mVs

Aeroportos de Portugal SA

2 - Os elementos recebidos referem a ligagdo a rede eléctrica de distribuicdo por uma Linha
de Alta Tensdo a 60 kV de interligacdo do Parque edlico com a subestacdo de Chafariz.

Salienta-se que essa linha de ligagdo devera ser objecto de parecer especifico por parte
da ANA, S.A.

Por fim, salienta-se que o parecer constante da presente carta ndo substitui a necessidade de

consulta as entidades gestoras dos meios afectos ao combate a incéndios florestais e & Forca
Aérea.

Com os melhores cumprimentos,

@Q O CONSELHO DE ADMINISTRAGAO

v

Conselho de Administracio
Rua D - Edificio 120 - Aeroporto de Lisboa - 1700-008 Lisboa - Portugal
Tel. (351) 21 841 39 00 - Fax (351) 21 840 27 47

Sede - Rua D + Ediffcio 120 « Aeroporto de Lisboa = 1700-008 Lisboa + Portugal » CIPC 500 700 834
Reg. 8197 Conservatdria Regislo Comercial Lishoa (12) « Capital Social 75 000 000 €
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Em resposta
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J

refira: 03.06.2054- 0806~ \ BT U85/ Yy
Para: Instituto do Ambiente *’)

Rua da Murgueira 9/9* - Zambujal ' !, {/J { yil

Apartado 7585 Alfragide /

2721-865 AMADORA

Assunto: PARQUE EOLICO DE VIDEMONTE

7

=

ok
Ref’.: V/ Oficio n.° 3100/04 de 1I9MARO04, P.° SACI/DAIA AIA 1154 Q) N)‘“"\)ﬁ

Relativamente ao assunto em epigrafe, e face aos elementos que nos foram submetidos a
apreciagio a coberto do oficio em referéncia, em que a firma Ecossistema e Argpais solicitam
parecer sobre o parque edlico de Videmonte, sito na Serra do Ralo, nas freguesias de Cadafaz,
Salgueiras, Vale de Azares e Vide Entre Vinhas, no concelho de Celorico da Beira, encarrega-me
Sua Exceléncia o Chefe do Estado-Maior da Forga Aérea de informar V. Ex.* que a instalagio
pretendida ndo se encontra abrangida por qualquer Serviddo de Unidades afectas & Forca Aérea e
nfo se prevé interferéncia no funcionamento dos equipamentos de feixes hertezianos da Forga
Aérea. Ainda assim, se ap6s a montagem dos geradores surgir alguma conflitualidade, a firma tera
que se comprometer a efectuar as correc¢des necessarias.

A sinalizagdo diurna e nocturna deve ser de acordo com as normas expressas no

documento “Circular de Informagdo Aeronautica 10/2003 de 6 de Maio”, do INAC.

Remete-se, em anexo, o exemplar do processo submetido a apreciaggo.

i A instituto do Ambienie

pres. Owers  Qfveic O O CHEFE DO GABINETE

ASSESSORIA:

SAC! GDOA Q

SADF GERA Q

SEPA 7 3JGJIUR n

SiPP Q| GsTl W]

SLRA Qa

3! Artur Proenga Prazeres
OUTROS: \i MG@Gen. Pil. Av.

Anexo:; Doc. menc.
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Assunto: Parecer Relativo ao Parque Edlico de Videmonte — (AlA N.° 1154) L

Acusamos a recep¢do da vossa comunicagdo em referéncia e, relativamente ao as-
sunto em epigrafe, informamos V. Ex.as do seguinte:

1 — A analise efectuada a area de implementacéo do Parque Edlico (P E) de Videmon-
te, concelho de Celorico da Beira, e ao corredor indicado para estabelecimento da linha
de transporte de energia eléctrica em Alta Tensao (60kV) a ele associada, enquadrou-
se essencialmente na perspectiva de identificar eventuais perturbagbes as condigdes
de operacionalidade de Centros de Radiocomunicagdes (C R) e de Feixes Hertzianos
(F H) existentes na area do projecto, protegidos por Serviddoes Radioeléctricas consti-
tuidas ou em vias de constituicdo, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.° 597/73, de
7 de Novembro, diploma que regulamenta a instituicdo de daquelas Serviddes

2 — Na area prevista para implementacao dos 16 aerogeradores que constituem o P E
objecto do presente processo de AlA, e da linha de Alta Tensdo ao mesmo associada,
identificaram-se as situagbes que a seguir se descrevem;

2.1 - Ligagbes e Estagdes de Radiocomunicacdes protegidas por Servidbes

Nas imediagbes da area indicada para implementacdo do P E em apreco, nao se iden-
tificaram condicionantes emergentes de aplicagdes do Decreto-Lei n.° 597/73, de 7 de
Novembro, que obstem a implementagao do P E de Videmonte.

2.2 - Pesquisas efectuadas nas povoagdes proximas da area indicada para implemen-
tacdo do P E de Videmonte, tendo por base o método descrito na Recomendacgédo 805
da UIT — R, de que se junta fotocopia no Anexo A, apontam para a eventual ocorréncia
de perturbagdes/interferéncias na recep¢ao de sinais de TV nas povoagdes de Cada-
faz, Cortico da Serra, Vide Entre Vinhas e Prados, devido ao facto de que os aerogera-
dores a instalar no P E em apreco, quando em funcionamento, poderem provocar

1 ICP - Autoridade Nacional de Comunicagtes
\\ Av. José Malhoa,12
L 1099-017 LISBOA
Tel 4351 217211000 « Fax +351 217211001

JRAJR-DGE

i A Instituto do Ambiente
pres.  Qvers  Qfvee  Q
ASSESSORIA:
P
sacl X epoa G \
o E‘l e 8 INSTITUTO DO AMBIENTE _
SIPP Q|asm Q Rua da Murgueira, 9/9A f/'\ 5\
ek - Zabujal - Apartado 7585 /,)f}"}. \ A
OUTROS; 2611 - 865 AMADORA ' <4 =
e
/)
1 o
R C/'C.c
S/ referéncia S/ comunicagao N/ referéncia Data
Of. Cir. 3100/04 De 19-03-2004 Of. ANACOM-S11974/2004 S ¢
SACI/DAIA Pr. 30.40.30 - 651064 SRR \3»%,.@-
g
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reflexdes nos sinais oriundos dos emissores instalados na Serra da Marofa, e que ser-
vem as localidades supra mencionadas, entre outras, conforme se procura exemplificar
no extracto das cartas militares 191, 192, 202 e 203, que se junta no Anexo B.

Nestas circunstancias, cumpre-nos recomendar que seja tida em conta tal eventualida-
de, no sentido de serem equacionadas solugbes técnicas, que perspectivem a manu-
tencdo das actuais condigbes de recepgdo do servigo de radiodifusao televisiva, ndo sé
nas povoacgoes anteriormente referidas, mas também noutras que venham, porventura,
a ser afectadas pela instalagdo do P E de Videmonte.

3 — Pelo exposto:

3.1 — Nao se tendo identificado condicionantes emergentes do Decreto-Lei n.° 597/ 73,
de 7 de Novembro;

3.2 — Na assuncgao de que sera tida em consideracdo a recomendacéo citada em 2, o
ICP - ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicagdes, ndo se opde a concretiza¢ao
do P E em analise, devendo contudo ser tido em conta que:

a) — Os aerogeradores a instalar ndo poderdo provocar perturbacdes/interferéncias na
recepcao radioeléctrica em geral e na recepgéao de televisdo em particular;

b) - O ICP — ANACOM, estara disponivel para, no ambito das suas competéncias, cola-
borar na detecgdo e identificagdo, de eventuais perturbagées/interferéncias que ve-
nham a ocorrer em consequéncia da instalagao do P E de Videmonte, cuja resolugéo e
assuncao dos custos envolvidos, caberao integralmente ao seu proprietario.

Com os melhores cumprimentos

e m

FERMAMDANX
ADGE2-Adjunta da Diractora

Anexo: 2 doc.
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RECOMMENDATION 8035 *

ASSESSMENT OF IMPAIRMENT CAUSED TO TELEVISION
RECEPTION BY A WIND TURBINE

(Question 6/11)

(1992)

The CCIR,

considering
a) that severe degradation of television reception can be caused by reflections from moving objects such as the
blades of a wind turbing;
h) that these effects are particularly serious because the impairment caused can be quasi-permanent, being
reduced only during periods when the wind turbine is not rotating;
c) that it is important to have available a simple method for calculating the potential impairments which could be
caused by the installation of any proposed wind turbine;
d) that ghost cancellation techniques are being investigated and that these may offer some amelioration of the
impairment caused by wind tucbines,

recommends
1. that the method given in Annex 1 be used to assess the potential interference from a proposed wind turbine
1astaliation consisting of a single machine;
%. that furiher work be carried out to refine the simplified model given in Annex 1;
3. that further work be carried out to investigate the impairment caused by a multiple-machine wind turbine

tustallation;

~

4, that the temporal nature of the impairment caused by a wind turbine be investigated.

ANNEX 1

Simplified model of impairment caused to television reception by a wind turbine

Figure | shows the plan view of the general wind turbine problem.

At any receiving location, R the wanted field strength is FSR. At the wind turbine site, WT, the field strength
is FSWT. A “reflection factor”, RF, may be defined which includes the free-space path loss for the first km of the path
from the wind turbine site to R. Thus, FSWT + RF gives the maximum amplitude, at a distance of 1 km from the wind
turbine, of the signal scattered from the wind turbine. The maximum value of this reflection factor due to the wind
turbine blades is 20 log (A/A) — 60 dB.

The relative amplitude, RA, in the forward scatter region is given by:

sin (/¢ - WA - sin )
- WA - sina

RA = 20log

whare:
A: blade area (m?)
W width of the blade (m)
21 wavelength (m).

T'he relazive amplituda in the general scatter area is taken to be —10 dB.
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“FIGURE 1

T Tx

General
scatter
region

Forward
scatter
region

Tx: television transmitter
WT: wind turbine Dol
R:  receiving location

In the case of a free-space path, of length ¢ (km), between the wind turbine and the receiving location, the
unwanted field sirength may be calculated as:

N

FSWT + RF + max (—10, RA) — 20 log d

where:
max (-10, RA) : larger of —10 dB and the relative amplitude of the forward lobe.

It this path is obstructed, the field strength may be calculated by other means, with the first three terms giving
the field strength at 1 km on an unobstructed path.

The receiving antenna directivity discrimination as a function of B is given in CCIR Recommendation 419 and
this should be applied to determine the ratio of the wanted to unwanted signal for any specific receiving location. -

The required wanted to unwanted signal ratio as a function of the time difference between the wanted and
unwanted signals is given in Fig. 2.

FIGURE 2
34
=
5
“ < 32
~
23
g =
; 5 30
2
T E 28
=
26
0 1 2 3 4 5 6 7 8
" Delay (ps) D02

An example cf the use of this method is given in Appendix 1.
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"APPENDIX 1
TO ANNEX 1

Example of use of simplified assessment method

=

In Fig. t of Annex I, the point marked R is a receiver location. near the site of a proposed wind tuchine WT.

As a first step, calculate or, preferably, measure the field strength values, FSR, at the various receiver
locations

Expericnce suggests that in the case where the teirain is fairly flat and reception locations are not screened
from the wanted transmitter, it is unlikely that a wind turbine installation will cause significant impairment to reception
at distances of more than about 0.5 km from the wind turbine site.

Experience also suggests that it is unlikely to be necessary to extend the investigation area to more than about
5 km from the proposed wind turbine site (or sites, if there are multiple turbines). However, if there are special
circumstances, for example buildings which are screened from the wanted transmitter but which are line-of-site to the
wind turbine, then the area may need to be extended. '

Calculate or, preferably, measure the field strength, FSWT, at the wind turbine site, near the height of the
centre of roration of the blades.

Calculate the maximum amplitude of the reflection factor:
= 20 log (A/A) — 60 dB

For each of the receiving points, R:

- calculate the unwanted field strength using details of the path between the wind turbine and the receiver
using 1- SWT + RF as the field strength at 1 km for an unobstructed path;

~  caleulale the larger of (-10, refative amplitude of forward lobe) where the relative amplitude, RA, of the
forward lobe is given by:

sin (- W/A - sina)
- WA - sino

RA = 20 log

(For convenience, the -10 dB half width of the forward lobe is given approximately by:
sin™! (0.75 - MW)):

- caleulate the wanted to unwanted signal ratio, taking account of the receiving antenna directivity
discrimination;

- using the curve given in Fig. 2, determine if the impairment at the receiving point will be worse than
grade 4.

The results of the study may then be presented in the form of a map showing the areas/locations where worse
than grade 4 impairment may be expected. =

It shouid be noted that the process is more complicated if there are multiple wind turbines on a’given site.as
there are then several possible sources of impairment at each receiving location. It is desirable to-carry out further
investigations in order to derive a suitable calculation process for this case.
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Ministério da JDRAB|
Agricultura, Direcgao Regional
do Desenvolvimento de Agricultura

Rural e das Pescas da Beira Interior

INSTITUTO DO AMBIENTE

Ministério das Cidades, Ordenamento do
Territorio e Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal
Apartado 7585 Alfragide

2721- 865 AMADORA

SUA REFERENCIA .I SUA COMUNICAGAO NOSSA REFERENCIA DATA
i/ o Z DSF/DVPF -
" NN 197, 16. ABR. 2004
ASSUNTO : Processo AIA N.° 1154 (1)’ >
Projecto : Parque Edlico de Videmonte g \s")

Sendo solicitado a Direc¢@o Regional de Agricultura da Beira Interior (DRABI)
a emisséo de parecer, no ambito do processo de Avaliacdo de Impacte Ambiental,
de referir :

1 — No que se refere a localizacio das torres dois aspectos a salientar:

a) Impacte visual das torres, situagdo que & amplamente explicitada
No processo, relatério;

b) Impacte da implementac@o das infraestruturas de localizagéo e de
acesso e respectivas medidas para minimizar os eventuais efeitos negativos,
aspectos que merecerao a aten¢éo da DRABI;

2 — No que se refere a localizagéo e considerando quer o Parque Natural da
Serra da Estrela, quer o sitio da Rede Natura 2000 “Serra da Estrela, devem ser
tidas em consideracdo todas as acgdes que minimizem qualquer efeito negativo
sobre a fraca e pouco densa vegetagéo existente;

3 — Pela experiéncia adquirida, tratar-se-a de uma regido que se pode
considerar muito sensivel, situagdo que poderia ser aproveitada para
implementacdo de algumas infraestruturas de prevencédo a incéndios florestais,
considerando quer os acessos, quer a propria area de implantagdo das torres
edlicas;

4 — Uma faixa, um “aceiro de cumeada” bem estruturado e limpo, projectado
com base na vegetacdo existente, na instabilidade dos ventos dominantes e na
prépria orografia do terreno poderéd revelar-se de importancia decisiva na
prevengéo, apoio ao combate e mesmo combate a incéndios florestais;

Sede: Rua Amato Lusitano - Estrada Circunvalagdo, Lote N23 - Apartado 107 - 6001-909 Castelo Branco
Telef. 272348600 - Fax 272 348 625

ARAATS TNOA AN PRI S R T r T o



Ministério da DRABI
Agricultura, Direccao Regional

@ do Desenvolvimento de Agricultura
%@. Rural e das Pescas da Beira Interior

5 — Importara estruturar uma faixa de contencdo que promova uma
descontinuidade total no que se refere a combustiveis florestais criando, em
simultaneo, condigdes que minimizem quaisquer fenémenos erosivos;

6 — Em cotas inferiores e numa distancia que podera oscilar entre 50 e 100
metros para cada lado da linha de cumeada, poderiam ser construidos, abertos dois
caminhos com uma largura de faixa de rodagem média de 4 metros;

7 — No que se refere a vegetacdo arbérea e arbustiva, deveriam ser
efectuados cortes selectives, para diminuicdo da densidade e continuidade de
combustiveis ao longo das infraestruturas de acesso e da propria linha onde estio
implantadas as torres;

8 — O corredor para instalagéo da linha eléctrica devera ser dimensionado e
implementado no terreno considerando também a necessidade
compartimentar/estruturar as areas rurais numa perspectiva de prevengdo de
incéndios florestais;

9 — Sendo uma zona que se podera considerar algo isolada, a construgéo de
infraestruturas de acesso para qualquer local, desde que salvaguardados, quer os
aspectos técnicos, quer as questbes de seguran¢a em obras deste tipo, ndo nos
merecera qualquer comentario desfavoravel;

10 — Em resumo, tratar-se-a de uma obra que se podera considerar de todo o
interesse para um desenvolvimento integrado da regido, que se deseja e que
podera equacionar e mesmo implementar, em simultaneo, algumas infraestruturas
para melhor defesa da floresta contra incéndios.

Com os melhores cumprimentos

//’ O Director Regional

(José Martiris de Carvalho)

M//

Sede: Rua Amato Lusitano - Estrada Circunvalagio, Lote N23 - Apartado 107- - 6001-909 Castelo Branco
L arAn e e e ~eee— Telef. 272348600 - Fax 272 348 625
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ASSUNTO:
Parque Eolico de Videmonte — AIA n°.1154 RIS SRR O S E
Em resposta ao V/of°.circ.3100 de 2004.03.19, junto envio a V.Ex* o parecer relativo
aos descritores: Geologia e Recursos Minerais.
Com os melhores cumprimentos N\
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Instifufo Geolégico e Mineiro
MINISTERIO DA INDUSTRIA E ENERGIA

Assunto: Processo de AlA n® 1154 - Parque Edlico de Videmonte

Estando a decorrer o processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental do Parque Edlico
de Videmonte, junto se envia o parecer especifico relativo aos descritores Geologia e
Geomorfologia do respectivo Estudo de Impacte Ambiental, elaborado pelas empresas
ECOSSISTEMA e ARQPAIS. .

O projecto envolve a instalagdo de 16 aerogeradores de 2 MW com uma rede de
interligagéo de 20 kv, uma subestacéo dedicada de 60/20 kv e uma linha de alta tenséo a 60
kv de ligagdo com a subestag@o principal. A area do projecto decorre nas freguesias de
Salgueirais, Cadafaz, Vide Entre Vinhas, Vale de Azares e Casas do Soeiro no concelho de
Celorico da Beira.

A area de implantagao do conjunto dos aerogeradores esta situada na vertente norte
da Serra da Estrela, ocorrendo na cumeada da Serra do Ralo a uma altitude préxima dos
1000 m abrangendo os vértices geodésicos Pedra da Atalaia (1013 m) e S. Cornélio (939 m).

Tal como refere o presente EIA a area abrangida por este projecto esta coberta na
sua totalidade por cartografia geoldgica na escala 1/50 000 nomeadamente pelas cartas
Geologicas 17-B Fornos de Algodres e 17 D Gouveia, publicadas pelos Servigos Geolégicos
de Portugal. Foi recentemente publicado pelo Instituto Geolégico Mineiro e Instituto da
Conservagéo da Natureza, uma obra tematica de divulgagdo no dominio da geologia e
geomorfologia, Guia Geoldgico e Geomorfoldgico do Parque Natural da Serra da Estrela,
onde se inclui um inventario e caracterizagao dos locais de interesse geoldgico que ocorrem
neste Parque Natural.



Instituto Geolégico e Mineiro
MINISTERIO DA INDUSTRIA E ENERGIA

A caracterizagdo Geologica e Geomorfologica da zona abrangida pelo projecto
encontra-se devimamente descrita no capitulo 5.2 sendo abordados os seguintes pontos:

5.2.1 Metodologia i

5.2.2 Geomorfologia

5.2.3 Geologia

5.2.4 Valores Geologicos e Geomorfologicos (Patriménio Geoldgico)
5.2.5 Tectdnica, Neotecténica e Sismicidade.

5.2.6 Recursos Geologicos

A descrigdo efectuadas nestes diversos pontos traduzem efectivamente o
conhecimento existente nos diversos dominios abordados. Consideramos igualmente que
foram efectuados esforgos na minimizagcao de impactes, nomeadamente nos relacionados
com a geologia.

A Serra da Estrela esta considerada uma area protegida por Lei sob a forma de um
Parque Natural, onde s&o reconhecidos entre outros um conjunto de valores naturais que é
urgente preservar. Tal como é referido no presente relatorio do AlA, a Geologia nas suas
varias componentes, tem nesta area protegida um elevado interesse. Refira-se que no
descritor Paisagem a Geologia e mesmo referida como uma das vertentes fundamentais
deste descritor. E efectivamente nos aspectos relacionados com o impacto paisagistico que
os parques eolicos terdo o seu maior impacto negativo, como é o caso do Parque Eélico de
Videmonte. E referido que este Parque Edlico resulta de um redimensionamento e
relocaliza¢éo de um conjunto de Parques Eolicos, que estariam projectados para o Planalto
de Videmomnte, que incluiam a instalagao de 60 aerogeradores, num local com um impacto
muito superior ao que agora €& apresentado. Como é referido na secgdao 2.4 e 5.11
Conformidade com Instrumentos de Gestao Territorial, é referido que estes instrumentos nao
prevéem nem proibem projectos de parque edlicos, subestagdes ou linhas de alta tensao,
pelo que nao é possivel avaliar a conformidade ou desconformidade do Projecto. De
qualquer modo somos de opinido que projectos desta envergadura e com o tipo de impacto
como o que é gerado pelos parques edlicos, deveriam ter a sua instalagdo muito
condicionada em areas protegidas.

Com os melhores cumprimentos

S..Mamede de Infesta, 30 de Abril de 2004

Narciso Ferreira
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A noroeste, a oeste, a sul e a sudeste da area do futuro Parque Edlico de Videmonte existe mais de

meia centena de antigas concessdes para exploragdo de estanho, tungsténio, titanio, uranio e quartzo.

Nestas concessdes nao se conhecem recursos com interesse economico actual e, a eventualmente

existirem, a sua exploragdo ndo afecta o bom funcionamento do futuro parque edlico, dado o seu

distanciamento.

A considerag&o superior.

Alfragide, 19 de Abril de 2004

O Assessor Principal
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Actrcio Antonio Henriques Neto Parra



ANEXO Il

Planta de Localizagcao com Implantagao do Projecto
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