RELATORIO
DE AUDITORIA DE POS-AVALIACAO

“SUBESTACAO DE FAFE”

O presente documento estabelece o Relatdrio da auditoria da “Subestacdo de Fafe” efetuada no
admbito da Pds-avaliagdo de projetos sujeitos a Avaliagdo de impacte Ambiental (AlA), ao abrigo do
artigo 27.2 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro.
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Subestac¢ao de Fafe

Fase de Exploracao

Declaracao

Maria Jo3o Mendonga Brito, verificador n.2 12, a atuar em nome de GIBB Portugal, S.A., declara ter
coordenado, entre 07 de janeiro de 2019 e 1 de margo de 2019, a auditoria referente a fase de
exploracdo prevista no n.2 2 do artigo 272 do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, no ambito
da qual se procedeu a verificacdo da implementacdo das condigdes impostas na DIA do projeto

“Subestacdo de Fafe”.

O ambito, os objetivos, a descricdo da auditoria acima mencionada e respetivos resultados encontram-
se registados no relatério elaborado de acordo com o modelo definido pela Agéncia Portuguesa do
Ambiente, I.P., (APA, I.P.) e intitulado “Subestacdo de Fafe”, Fase de Exploracdo, Relatdrio de Auditoria
de Pés-Avaliacdo, de abril de 2019”.

Maria Jodo Mendonca Brito declara que a auditoria em aprego foi realizada no estrito cumprimento dos
procedimentos de qualificacdo e validagdo aprovados pela APA, I. P., em matéria de exercicio da

atividade de verificador de pds-avaliagdo.

4 de Abril de 2019

Assinatura do Verificador Assinatura do responsavel pela pessoa coletiva

Pt 1 .

Maria Jodo Mendonga Brito

Luis Veiga Anjos
Verificador de Pés-avaliacdo n.2 12
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Relatdrio de Auditoria de Pés-Avaliagdo
04/2019

Relatorio de Auditoria da Subestacdo de Fafe (Versdo 01 - Abril 2019)



iNDICE

WX NV R WDNPE

P
w N =k O

14.
15.
16.
17.

IDENTIFICACAO DO PROCEDIMENTO DE POS-AVALIACAO

DADOS SOBRE O PROJETO

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE

IDENTIFICACAC DA AUTORIDADE DE AIA

IDENTIFICACAO DO PROCEDIMENTO DE AIA E DATAS DE DECISOES AMBIENTAIS
IDENTIFICAGAO DA EQUIPA DE VERIFICAGAO

INFORMACAO GERAL SOBRE A AUDITORIA DE POS-AVALIACAO

OBJETIVO DA AUDITORIA DE POS-AVALIACAO

REFERENCIAIS UTILIZADOS NA AUDITORIA

. PLANO DA AUDITORIA DE POS-AVALIACAO

. DADOS SOBRE A AUDITORIA ANTERIOR

. VERIFICACAO DA IMPLEMENTACAO DAS CONDICOES DA DIA/DCAPE

. ACOES CORRETIVAS DECORRENTES DA AUDITORIA ANTERIOR E RESPETIVO

ACOMPANHAMENTO

ACOES CORRETIVAS DECORRENTES DA ATUAL AUDITORIA
DOCUMENTOS CONSULTADOS

IDENTIFICACAO DAS PESSOAS AUDITADAS

CONCLUSOES DA AUDITORIA

ANEXOS

Anexo |

- Constatacgdes

Tabela | — Constatacdes da(s) auditoria(s) anterior(es) e respetivo acompanhamento

Tabela Il — Acompanhamento das constatagdes

Anexo il — Plano de Auditoria pds avaliagdo

Anexo Il — Levantamento Fotografico

Relatério de Auditoria da Subestacdo de Fafe (Versdo 01 - Abril 2019)



1 | IDENTIFICACAO DO PROCEDIMENTO DE POS-AVALIACAO (PA) PAN.2500

2 | DADOS SOBRE O PROJETO

2.1 Designagdo Subestacdo de Fafe

2.2 Tipologia @ Anexo Il, n.2 3, alinea b)

)

2.3 Localizacdo @} Distrito de Braga, concelho de Fafe, freguesia de Cepdes e Armil

2.4 Fase do projeto Exploragdo Data inicio 30.12.2014 Data fim

2.5 Breve descrigdo do ponto de situagdo da obra ou das condigdes de funcionamento do projeto no
periodo da auditoria

A subestacdo de Fafe encontra-se em pleno funcionamento, tendo sido efetuada visita a parte
exterior da instalagao.

(a) Referéncia a tipologia e alinea relativa ao enquadramento do projeto no Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro
(b} Indicar ofs) concelho(s), freguesia(s) e locais abrangido(s)
(c) Data final prevista se aplicdvel

3 | IDENTIFICACAO DO PROPONENTE

3.1 Nome/Denominacdo social REN — Rede elétrica Nacional, S.A.

3.2 Sede social | Av. Estados Unidos da América, n.2 55 1749-061 Lisboa

4 | IDENTIFICACAO DA AUTORIDADE DE AVALIACAO DE IMPACTE AMBIENTAL (AAIA)

4.1 AAIA | Agéncia Portuguesa do Ambiente, I.P.

5 | IDENTIFICACAO DO PROCEDIMENTO DE AIA E DATAS DAS DECISOES AMBIENTAIS

Data emiss3o da DIA 31/12/2013 | Data emissdo da DCAPE -

5.1 AIAN.22688

(a)-

{a) Indicar data de eventuais alteracées & DIA/DCAPE

6 | IDENTIFICAGAO DA EQUIPA DE VERIFICACAO

6.1 Verificador (coordenador)®®

Nome |Maria Jodo Mendoncga Brito N.2 de verificador 12/AIA

6.2 Outros verificadores'

Nome | N.¢ de verificador -

Nome | N.2 de verificador -

6.3 Designagao Pessoa coletiva® !

Nome | GIBB Portugal,S.A

6.4 Peritos Técnicos

6.4.1 Nome | -

6.4.1.1 Valéncia Técnica E

6.4.1.2 Area de atuagio | -

6.4.2 Nome | -

6.4.2.2 Valéncia Técnica -
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6.4.2.3 Area de atuacdo | -

(a) incluir em anexo a respetiva declaragio de cumprimento dos requisitos de isengdo estabelecidos no artigo 4.2 do anexo
a Portaria n.2 326/2015, de 2 de outubro, na sua atual reda¢éo
(b) Sempre que o Verificador ndo atue em nome individual

7 | INFORMACAO GERAL SOBRE A AUDITORIA DE POS-AVALIAGAO

Auditoria in situ efetuada a 30/01/2019, de
7.1 Datas de realizacdo da auditoria acordo com o plano de auditoria apresentado
no ponto 10 {Anexo Il)

2 dias de preparagdo, 1 dia in situ e 3 dias de

7.2 Duragdo da auditoria (dias) elaboracio do relatério

7.2.1 N.2 de dias de preparagdo 2 dias 7.2.2 N.2 de dias de verificagdo in situ 1 dia

7.3 Outras auditorias em simultaneo Ndo aplicavel

Outras auditorias: Por questdes de
otimizagdo e dada a proximidade dos
projetos, a auditoria foi efetuada em
simultaneo com as auditorias aos projetos:
Auditoria de Testemunho - Posto de Corte de Vieira do Minho a400 | X
kv

- Linha Vieira do Minho-Pedralva 1, a 400kV
-Linha Canicada-Riba de Ave 2/Guimaries,
a 150kV, para a subestagdo de Fafe

8 | OBJETIVO DA AUDITORIA DE POS-AVALIAGAO

Verificar a implementacdo das condigdes impostas pelas DIA, designadamente, condicionantes e
medidas de minimizacdo de impactes ambientais, programas de monitorizagdo e planos, projetos e
estudos especificos previstos na DIA;

Verificacdo da eficicia das condicionantes e medidas, face aos objetivos especificos de minimizagdo
de impactes negativos.

9 | REFERENCIAIS UTILIZADOS NA AUDITORIA

— Requisitos constantes da Declaragdo de impacte Ambiental da Subestagdo de Fafe, de 31 de
dezembro de 2013

— Portaria n.2 326/2015, de 2 de outubro - requisitos e condigGes de exercicio da atividade de
verificador de pds-avaliagdo de projetos sujeitos a avaliagdo de impacte ambiental

— Decreto-lei n.2 151-8/2013, de 31 de Outubro, com redagdo dada pelo Decreto-lei n.2 152-
B/2017, de 11 de Dezembro

— Outro requisitos legais aplicaveis

— NP EN 1SO19001 - Linhas de orientagdo para auditorias a sistemas de gestdo

— Termos e condigdes para a realizagdo de auditorias de pds-avaliagdo, APA 2017

10 | PLANO DA AUDITORIA DE POS-AVALIACAO

O plano de auditoria encontra-se no Anexo Il. O plano de auditoria foi seguido de acordo com o
planeado.
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11 | DADOS SOBRE A AUDITORIA ANTERIOR Ndo aplicével | X

11.1 Datas de realizagdo da auditoria anterior

11.2 Ag¢des corretivas decorrentes da auditoria anterior Ndo aplicavel | X

Incluir na Tabela | em anexo a este relatdrio as constatagées da(s) auditoria(s) anterior(es), sempre que ndo estejam
fechadas ou tenham tido seguimento no ano em apreco.

12 | VERIFICACAO DA IMPLEMENTACAO DAS CONDICOES DA DIA /DCAPE

FASE DE EXECUCAO DA OBRA:

121 DIA N.261. Dentro do perimetro de 50 m da envolvente da plataforma da subestacdo e 5
m da via principal devem seguir-se as medidas estipuladas no Decreto-lei n.2 124/2006,
de 28 de Junho (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.217/2009, de 14 de Janeiro),
que estabelece as medidas e agbes a desenvolver no Gmbito do Sistema Nacional de
Defesa da Floresta contra Incéndios.

12.1.1 Descrigdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condigdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicével, andlise da eficicia face ao objetivo
subjacente a condigdo em analise

Foi verificado no local, em redor da subestagdo e da estrada de acesso, a existéncia de uma faixa de
gestdo de combustivel onde é visivel a remogdo de biomassa florestal. (ver fotografias do
levantamento fotografico, no Anexo Ill).

Foram vistos os registos de manutengdo - Ficha de Intervengdo do parque técnico (interior da
Subestacdo de Fafe) de 08.06.2018 a 11.06.2018, onde foram registadas atividades de aplicacdo de
herbicida, limpeza e remogdo de vegetagdo, limpeza dos sistemas de drenagem e limpeza de
arruamentos e a Ficha de Intervengdo das Parcelas 2 e 3 (exterior da Subestacdo-envolvente e
acessos) de 11.06.2018 a 19.06.2018, onde foram registadas as atividades de limpeza de
arruamentos, decote/poda de &rvores, tratamento de sobrantes, limpeza de matos manual e
mecanica.

De acordo com o Plano de Manutengdo — “Planeamento Gestdo Integrada de Vegetacdo do
Patriménio 2019”, em Janeiro de 2019, ja tera sido efetuada uma intervencio no parque técnico, no
entanto, a ficha de intervengdo ainda ndo se encontrava preenchida. Esta prevista nova intervencio
a parte exterior da subestacdo em marco de 2019.

12.1.2 Quando aplicavel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificacdo da
condicdo em andlise

Constatagdo no local de implantagdo e verificagdo de registos de manutencéo.

12.1.3 Indicagdo das constatagOes Conformes (boas praticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C — Conforme.

12.1.4 Conclusdo da verificagdo da condigdo da DIA/DCAPE(B)

Cumpre | X Cumpre parcialmente Nao cumpre
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Ndo aplicavel Ndo verificavel

Fundamentagao o

R

(a) A conclusdo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Ndo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de néo aplicdvel ou ndo verificavel

12.2 DIA N.2 80 Adotar um dispositivo de atendimento ao ptblico para a receg¢do de
reclamacdes, sugestées e/ou pedidos de informagdo sobre o projeto, o qual deve estar
operacional antes do inicio da obra e prolongar-se 1 ano apds o inicio da explorag¢éo. No
dmbito deste dispositivo de atendimento ao publico, deve ser disponibilizado um livro de
registo quer nas juntas de freguesia de Armil e Cepdes, quer no proprio local do projeto
(somente durante a fase de construg@o), com o objetivo de facilitar a recolha de
eventuais queixas/reclamacdes sugestdes e/ou pedidos de informacdo pela populagéo,
para posterior andlise e definicGo de solugGes aos problemas apresentados.
Adicionalmente, durante a fase de exploracdo, deve ser afixado, G entrada da
subestacdo, placas sinaléticas com o n? de contacto da REN, S.A., de forma a possibilitar,
a partir dessa data, as eventuais queixas/reclamacbes, sugestées e/ou pedidos de
informacéo pela populagdo, continuarem a ser rececionados pela REN, S.A.
Anualmente, e durante o tempo de vigéncia deste dispositivo de atendimento ao ptiblico,
deve ser elaborado e enviado a Autoridade de AIA, um Relatdrio relativo a recegdo e
processamento das reclamagbes e/ou pedidos de informagdo constantes nos referidos
livros de registo, bem como o seguimento que lhes foi dado pelo proponente.

12.2.1 Descricdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condi¢do, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, analise da eficacia face ao objetivo
subjacente a condicdo em analise

Na fase de construgdo, o Relatério Final de Supervisio e Acompanhamento Ambiental refere que
foram registadas reclamacgbes por parte do publico em geral e também por parte das Juntas de
Freguesia de Armil e Cepdes. O responsavel pelo gabinete de atendimento ao publico registou as
reclamacgbes em impresso préprio (IP 105 de 31.03.2015) e transmitiu-as ao dono de obra que lhes
deu o devido seguimento.

Constatou-se no local a existéncia de placa identificativa da instalagdo com nimero de contacto da
REN (800207470), de acordo com o constante na fotografia 1 do levantamento fotografico (Anexo
[11). Esta placa localiza-se no exterior da instalagdo a entrada da mesma.

O nimero de contacto corresponde ao Centro de Operagdo da Rede (COR) que procede a gravagao
telefénica de todas as chamada e ao registo formal de todos os contactos (reclamagdes, pedidos de
informagdo ou outros) rececionados no ambito das infraestruturas da REN.

De acordo com o transmitido pela REN ndo foram rececionadas reclamagdes ou quaisquer outros
contactos a respeito desta instalagdo, na fase de exploragao.

12.2.2 Quando aplicédvel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificagdo da
condicdo em analise

Constatacdo no local de implantagdo e verificagdo documental. Ndo havendo reclamagdes, nao foi
possivel verificar registos da fase de exploragdo, pelo que foram mostrados registos de
reclamacdes/pedidos de informagdo de outras infraestruturas, para verificar o procedimento em
pratica.
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12.2.3 Indicagdo das constatagdes Conformes (boas praticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C - Conforme.

12.2.4 Conclusdo da verificacdo da condi¢do da DIA/DCAPE®

Cumpre | X Cumpre parcialmente N&o cumpre
Ndo aplicavel Né&o verificavel l:l
Fundamentacdo by

(a) A conclusdo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Ndo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de ndo aplicdvel ou ndo verificavel

FASE DE EXPLORACAO:
12.3 DIA N.2 92. Em caso de esvaziamento dos compartimentos que contém SF6, este terd

sempre de ser realizado de forma controlada para um depdsito de trasfega apropriado,
com vista ao seu posterior tratamento.

12.3.1 Descrigdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condi¢c3o, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, anélise da eficécia face ao objetivo
subjacente a condigdo em anélise

Mensalmente é efetuada uma inspegdo visual a todo o equipamento, incluindo os disjuntores.
Foi analisado o ultimo registo de intervengdo referente a Subestagdo de Fafe:
e Ordem de Manuten¢do Corretiva n.2 11035430, de 10.12.2018 - foi verificado o ponto

quente, mas ndo houve intervengdo. A verificagdo foi efetuada pelo técnico Fernando Jorge
Lopes, certificado pelo IEP, com o n.2 SF6/030, emitido em 22.07.2011 e vdlido até
22.07.2018. Foi verificado na lista do Instituto Eletrotécnico Portugués (organismo que
efetua a certificacdo de técnicos de manuseamento e Recuperacio de SF6 em comutadores
elétricos) que este certificado foi revalidado de 23.07.2018 a 22.07.2025, encontrando-se
em vigor a data da verificagdo efetuada pelo técnico.

De acordo com a informagdo dos técnicos auditados, desde que a Subesta¢do entrou em servigo,
ndo houve ainda esvaziamento ou enchimento com SF6.

12.3.2 Quando aplicavel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificacdo da
condigdo em analise

Testemunho dos técnicos auditados e andlise dos registos de manutencéo.

12.3.3 indicagdo das constatagdes Conformes (boas préticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C - Conforme, tendo em considerag¢do o descrito no ponto 12.3.1 e a prética em curso verificada.

12.3.4 Conclusdo da verificagdo da condigdo da DIA/DCAPE(a)

Cumpre Cumpre parcialmente Nao cumpre
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N&o aplicavel Ndo verificavel

A medida, em concreto, nao foi verificada pelo facto de ainda ndo ter
ocorrido nenhum esvaziamento do compartimento SF6 na Subestagdo
de Fafe.

Fundamentagao (b}

(a) A conclusdo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “NGo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de ndo aplicdvel ou ndo verificavel

12.4 DIA N.2 93. Em caso de necessidade de substituigGo de SF6, este serd enviado para
empresas licenciadas que possibilitam a sua completa reciclagem.

12.4.1 Descrigdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condicdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, analise da eficacia face ao objetivo
subjacente a condigcdo em analise

De acordo com o descrito 12.3.1.

12.4.2 Quando aplicavel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificagdo da
condicdo em analise

Testemunho dos técnicos auditados e andlise dos registos de manutencgao.

12.4.3 Indicagdo das constatacBes Conformes (boas praticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C - Conforme, tendo em consideracéo o descrito no ponto 12.3.1 e a pratica em curso verificada.

12.4.4 Conclusdo da verificagdo da condicdo da DIA/DCAPE(a)

Cumpre Cumpre parcialmente Nao cumpre I:I

Ndo aplicavel Ndo verificavel

) | A medida, em concreto, ndo foi verificada pelo facto de ainda ndo ter
ocorrido substituicdo de SF6 na Subestagdo de Fafe.

Fundamentagdo

{(a) A concluséo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Ndo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de ndo aplicdvel ou ndo verificavel

125 DIA N.2 94. Efetuar o encaminhamento das dguas residuais do tipo doméstico para uma
ETAR urbana devidamente licenciada.

12.5.1 Descricdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condigdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, analise da eficdcia face ao objetivo
subjacente a condicdo em analise

O encaminhamento das aguas residuais é efetuado para uma fossa estanque do tipo “ ALULINE” ou
equivalente, com uma capacidade minima de 10 000 litros, de acordo com a Meméria Descritiva da
Empreitada de Obras de Civil, de janeiro de 2013.

De acordo com informagdo dos técnicos auditados, dado o reduzido volume de dguas residuais
produzido na subestagéo, ndo foi efetuada ainda nenhuma limpeza da fossa.
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12.5.2 Quando aplicdvel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificacdo da
condigdo em analise

Testemunho dos técnicos auditados e andlise documental.

12.5.3 Indicagdo das constatagdes Conformes (boas praticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C —Conforme, tendo em consideragdo que a solugdo adotada vai ao encontro dos objetivos
pretendidos com a medida.

12.5.4 Conclusdo da verificagdo da condigdo da DIA/DCAPE(a)

Cumpre | X Cumpre parcialmente Nao cumpre
N&do aplicavel Nao verificavel
Fundamentacdo by

(a) A conclusdo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “N&o cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de ndo aplicavel ou néo verificdvel

12.6 DIA N.2 95. Proceder @ manutengdo das zonas de protecdo a Subestacgéo através do corte
manual ou mecénico da vegetagcdo, de modo a evitar que exista o contacto entre os
diferentes estratos vegetais e reduzir o risco de incéndio.

12.6.1 Descrigdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condicdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, andlise da eficécia face ao objetivo
subjacente a condigdo em anailise

Foi verificado no local, em redor da subestagdo e da estrada de acesso, a existéncia de uma faixa de
gestdo de combustivel onde é visivel a remogdo de biomassa florestal. (ver fotografias do
levantamento fotografico, no Anexo lil).

Foram vistos os registos de manutengdo - Ficha de Intervengdo do parque técnico (interior da
Subestac¢do de Fafe) de 08.06.2018 a 11.06.2018, onde foram registadas atividades de aplicagdo de
herbicida, limpeza e remogdo de vegetagdo, limpeza dos sistemas de drenagem e limpeza de
arruamentos e a Ficha de Intervengdo das Parcelas 2 e 3 (exterior da Subesta¢ido-envolvente e
acessos) de 11.06.2018 a 19.06.2018, onde foram registadas as atividades de limpeza de
arruamentos, decote/poda de drvores, tratamento de sobrantes, limpeza de matos manual e
mecanica.

De acordo com o Plano de Manutengdo — “Planeamento Gestdo Integrada de Vegeta¢do do
Patriménio 2019”, em Janeiro de 2019, j4 tera sido efetuada uma intervengdo no parque técnico, no
entanto, a ficha de intervengdo ainda ndo se encontrava preenchida. Esté prevista nova intervencgdo
a parte exterior da subestagdo em marco de 2019.

12.6.2 Quando aplicdvel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificacdo da
condi¢cdo em andlise

Constatacdo no local de implantagdo e verificagdo de registos de manuteng3o.
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12.6.3 Indicagdo das constata¢des Conformes (boas praticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C — Conforme.

12.6.4 Conclusdo da verificagio da condigdo da DIA/DCAPE?

Cumpre | X Cumpre parcialmente Nao cumpre
Nao aplicavel N3ao verificavel
Fundamentacdo ®r

{a) A conclusdo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Néo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de néo aplicdvel ou néo verificavel

12.7 DIA N.2 96. Na drea coincidente com a faixa de entrada e saida de cabos condutores
devem ser eliminadas as eventuais espécies infestantes, assim como todos os arbustos e
drvores de altura superior a 4m. A densidade do estrato arbustivo e arboreo ndo deve ser
superior a 75%.

12.7.1 Descrigdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condigdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, analise da eficdcia face ao objetivo
subjacente a condigdo em andlise

Verificou-se no local de implantagdo que existe uma faixa de limpeza da biomassa vegetal em redor
da subestacdo e também na drea de entrada e de saida dos cabos condutores.

Os registos de manutencgdo verificados encontram-se descritos em 12.6.1.

Acresce ao descrito que as intervengbes no terreno seguem as especificagdes técnicas ET0017 —
Gestdo de Vegetacdo, onde se encontram descritas as diversas atividades inerentes a gestdo de
vegetacdo e as regras necessarias ao cumprimento das especificacbes definidas por lei. As
especificagBes técnicas sdo fornecidas ao subcontratados para execugdo destas atividades.

12.7.2 Quando aplicével, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificagdo da
condicdo em analise

Constatacgdo no local de implantagdo e verificagdo de registos de manutencgdo.

12.7.3 Indicacdo das constata¢des Conformes (boas praticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C - Conforme.

12.7.4 Conclusdo da verificagcdo da condicdo da DIA/DCAPE@

Cumpre ZI Cumpre parcialmente Nao cumpre
N&o aplicavel Ndo verificavel I:I
= (b)] _
Fundamentacgdo
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(a) A conclusdio de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Ndo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de néo aplicével ou néo verificavel

12.8 DIA N.2 97. Adotar medidas adequadas de longo prazo, resultantes da elaboracéo de um
plano de erradicagdo e controlo da instalagcdo das espécies exdticas invasoras na drea de
implantagcdo do projeto e envolvente, com destaque para a acdcia austrdlia (Acacia
melanoxylon) e outras espécies de acdcia ocorrentes, com identificagdo e cartografia das
dreas de intervengdo e controlo, bem como definicio das técnicas, procedimentos e
cuidados adequados.

12.8.1 Descrigdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condigdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicdvel, analise da eficacia face ao objetivo
subjacente a condicdo em analise

Na visita efetuada ao local ndo foram identificadas espécies infestantes. No relatério de Supervisdo
e Acompanhamento Ambiental, é referido que “Foi efetuado a monitorizagdo com o objetivo de
documentar os resultados do trabalho de prospegéio de espécies exdticas realizado com vista a
avaliar a aplicabilidade das medidas de minimizagéo relacionadas com espécies exdticas invasoras,
avaliar a necessidade de desenvolver um plano de erradicagéo especifico e obter a informagdo de

base a sua elaboragdo caso se confirmasse a necessidade.”

O Relatdrio de Prospegdo de Espécies Exdticas Invasoras da Subestacio de Fafe, de fevereiro de
2014, apresenta a identificagdo cartografica da mancha de acécias identificada, no entanto, a
mesma encontra-se fora da propriedade da REN e da drea a intervencionar.

Ndo tendo sido identificadas espécies exdticas invasoras, a APA, em resposta ao envio do Relatdrio
Final de Obra e ao Relatério de Prospegdo de Espécies Exdticas Invasoras, enviou o oficio n.2
S007747-201501-DAIA.DPP, de 10.02.2015, no qual conclui ndo haver necessidade de fazer um
plano especifico de erradicagdo, devendo a REN proceder a vigildncia das mesmas.

De acordo com o testemunho dos técnicos auditados, a vigilancia de espécies exdticas é efetuada
aquando das atividades de manutengdo. Embora as atividades de manutengio sejam registadas nas
Fichas de Intervencdo, de acordo com o referido em 12.1.1, ndo existe no referido registo, nenhum
campo pré definido para assinalar a identificagdo/remocéo de exdticas invasoras.

12.8.2 Quando aplicdvel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificagdo da
condicdo em analise

Testemunho dos técnicos auditados, constatagdo no local de implantagio e verifica¢do de registos
de manutengao.

12.8.3 Indicagdo das constatagGes Conformes (boas praticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C - Conforme, no entanto, sugere-se a alteragdo do modelo “Ficha de Intervenc¢io” no sentido de
incluir um campo para a identificacdo de espécies exéticas invasoras (OBS1).

12.8.4 Conclusdo da verificagdo da condigdo da DIA/DCAPE(a)

Cumpre | X Cumpre parcialmente N&o cumpre

Nao aplicavel Ndo verificavel
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Fundamentagao by

{a) A conclusédo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Nédo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de ndo aplicével ou néo verificavel

12.9 DIA N.2 98. Encaminhar os diversos tipos de residuos resultantes das operacdes de
manutencéo e reparacdo de equipamentos para os operadores de gestdo de residuos, de
forma a evitar a ocorréncia de derrames acidentais de poluentes para as cabeceiras de
linhas de dgua existentes na drea de estudo.

12.9.1 Descricdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condigdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, analise da eficacia face ao objetivo
subjacente a condigdo em analise

Para verificagdo desta medida foram solicitadas as guias de acompanhamento de residuos
decorrentes do encaminhamento dos residuos produzidos na subestacdo. Foram mostradas as Guias
de RCD n.2 112 e 212, ambas de 15/01/2016, as quais abrangem as seguintes tipologia de residuos:
17 02 01 — Madeira

17 02 03 — Plastico

17 04 01 - Cobre, bronze e latdo

17 04 02 - Aluminio

1501 01 - Embalagens de papel e cartdo

15 02 02* - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtro de 6leo ndo anteriormente
especificados), panos de limpeza e vestudrio de protecdo contaminados por substancias perigosas
15 02 10* - Embalagens contendo ou contaminadas por residuos de substancias perigosas

12 01 01 - Aparas e limalhas de metais ferrosos

12 01 03 - Aparas e limalhas de metais ndo ferrosos

Os residuos foram encaminhados para a RDUZ — Gestdo Global de Residuos, S.A, que emitiu o
certificado de recegdo n.2 27/2016, de 15.01.2016.

A RDUZ encontrava-se, a data, licenciada para as operacfes de Gestdo de Residuos constantes do
alvard n.2 55/2012/CCDRN, de 18 outubro de 2012, no entanto, uma vez que 0 mesmo ja ndo se
encontra em vigor, ndo foi possivel aceder as condigdes do mesmo.

12.9.2 Quando aplicével, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificagdo da
condigdo em analise

Verificacado de registos.

12.9.3 Indicacdo das constata¢des Conformes (boas préticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C — Conforme.

12.9.4 Conclusdo da verificacdo da condicdo da DIA/DCAPE(a)

Cumpre | X Cumpre parcialmente Ndo cumpre

N&o aplicavel D Ndo verificavel [:I
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Fundamentacgdo ®r

»

(a) A conclusdo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Ndo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de ndo aplicével ou néo verificavel

12.10  DIA N.2 99. Garantir que, apds término do periodo de garantia desta empreitada de
integragdo paisagistica, todas as dreas serdo objeto de um Plano de Manutengéo com a
duragdo minima de 3 anos, garantindo-se assim a manutengéo do material vegetal em
boas condigGes vegetativas.

12.10.1 Descricdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condi¢do, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicével, andlise da eficécia face ao objetivo
subjacente a condigdo em analise

O Projeto de Integragdo Paisagistica (PIP) da Subestagdo de Fafe foi submetido & aprovacdo da APA,
tendo sido aprovado através do oficio n.2 S007747-201501-DAIA.DPP, de 10.02.2015.

A manutencgdo das areas que foram alvo do projeto de integragdo paisagistica insere-se no
Planeamento Gestdo Integrada de Vegetagdo do Patriménio 2019 e nas intervencdes efetuadas
periodicamente.

De acordo com a informacdo prestada pelos técnicos auditados, aquando das opera¢des de
manutengdo, sdo verificadas localmente as condigbes das intervencdes decorrentes do PIP e
programadas ac¢des para as intervengoes, sempre que se detetar essa necessidade.

As manutencdes efetuadas no ambito da gestdo da vegetagdo ja se encontram descritas no ponto
12.1.1.

12.10.2 Quando aplicével, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificagdo da
condicdo em analise

Testemunho dos técnicos auditados e verificagdo de registos de manutencao.

12.10.3 Indicagdo das constataces Conformes (boas praticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C — Conforme.

12.10.4 Conclusdo da verificagdo da condi¢do da DIA/DCAPE®

Cumpre | X Cumpre parcialmente Nao cumpre

N&o aplicavel Nao verificavel

Fundamentacdo oy

”

(a) A conclusdo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Ndo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de néo aplicével ou ndo verificivel

12,11 DIA N.2 100. De modo a minimizar o impacte cénico decorrente da presenca da
subestagdo, o Projeto de IntegragGo Paisagistica deve ser revisto de modo a garantir um
adensamento da vegetagdo arborea existente e prevista, com plantagdo de algumas
drvores de folha persistente e crescimento mais rdpido. Este adensamento deve ser feito
em todas as dreas com drvores (existentes ou a plantar), nomeadamente nos extremos
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noroeste e sudeste da plataforma.

12.11.1 Descri¢cdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condigdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicével, anélise da eficacia face ao objetivo
subjacente a condigdo em analise

O Projeto de Integracdo Paisagistica (PIP) da Subestagdo de Fafe foi revisto e submetido a aprovagdo
da APA, através do oficio n.2 REN-9902/2014, de 14.11.2014.

A APA, através do oficio n.2 S007747-201501-DAIA.DPP, de 10.02.2015, aprovou o PIP revisto.

12.11.2 Quando aplicavel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificagdo da
condi¢do em analise

Verificagdo documental.

12.11.3.Indicacdo das constatagdes Conformes (boas praticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C - Conforme.

12.11.4 Conclusdo da verificacdo da condi¢do da DIA/DCAPE(a)

Cumpre | X Cumpre parcialmente Nao cumpre

N&o aplicavel D N&o verificavel

Fundamentac¢do ®r

(a) A concluséo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Ndo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de ndo aplicavel ou ndo verificavel

PROGRAMAS DE MONITORIZACAO

12.12  Ambiente sonoro

12.12.1 Descri¢do do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condigdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicdve!, anélise da eficacia face ao objetivo
subjacente a condigdo em analise

Para a fase de exploracio, a DIA preconiza a realizagdo de uma campanha de medic8es no primeiro
ano de funcionamento nos recetores sensiveis mais proximos, existentes na altura.

A REN procedeu ao envio do 12 relatério de monitorizagdo de ruido da fase de exploragdo através
do oficio n.2 REN 278/2016 de 13.01.2016. Em resposta a este envio, a APA enviou o oficio n.2
S015648-201603-DAIA.DPP, de 16.03.2016, a solicitar novas medigbes sem a influéncia do
kartédromo.

Em sequéncia dessa solicitagdo procedeu-se a novas medi¢Ges nos pontos 1, 2, 3 e 4, sem a
influéncia do kartédromo, tendo-se concluido que ndo eram ultrapassados os limites legais

estabelecidos em cada um dos recetores sensiveis.

O relatério revisto, com medi¢des sem a influéncia do kartédromo, foi enviado a APA através do
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Oficio n.2 REN 111/2017, de 05.01.2017.

Nao foi identificado o oficio de resposta da APA com a aprovacdo do relatério revisto.

12.12.2 Quando aplicével, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificacdo da
condicdo em andlise

Verificagdo documental.

12.12.3 Indicagao das constatagdes Conformes (boas praticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C - Conforme.

12.12.4 Conclusdo da verificagdo da condi¢do da DIA/DCAPE(a)

Cumpre | X Cumpre parcialmente Ndo cumpre
Nao aplicavel N3o verificavel I:I
Fundamentagdo ©rf

”

(a) A conclusdo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Ndo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de ndo aplicdvel ou ndo verificdvel

12.13 Ecologia

12.13.1 Descri¢do do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condicdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicdvel, anélise da eficacia face ao objetivo
subjacente a condi¢gdo em anilise

No ambito dos programas de monitorizagdo, a DIA preconiza a elabora¢gio de um Plano de
erradicacdo e controlo da instalagdo das espécies exdticas invasoras na area de implantacdo do
projeto e envolvente.

De acordo com o ja referido em 12.8.1, o Relatdrio de Prospecdo de Espécies Exdticas Invasoras da
Subestacdo de Fafe, ndo identificou na area a intervencionar, a presenca de espécies exdticas.

Em face do resultados obtidos, a APA, no oficio n.2 S007747-201501-DAIA.DPP, de 10.02.2015
conclui ndo haver necessidade de fazer um plano especifico de erradicacdo, devendo a REN
proceder a vigilancia das mesmas.

12.13.2 Quando aplicével, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificacdo da
condigdo em andlise

Verificagdo documental.

12.13.3 Indicagdo das constatagdes Conformes (boas praticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C — Conforme.

12.13.4 Conclusio da verificagdo da condigo da DIA/DCAPE®

Cumpre | X Cumpre parcialmente Ndo cumpre
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Né&o aplicavel N3o verificavel D

Fundamentagdo ®

(a) A conclusdio de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Néo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de nédo aplicdvel ou ndo verificdvel

13 | ACOES CORRETIVAS DECORRENTES DA AUDITORIA ANTERIOR E RESPETIVO ACOMPANHAMENTO

Ndo aplicavel

14 | ACOES CORRETIVAS DECORRENTES DA ATUAL AUDITORIA E RESPETIVO ACOMPANHAMENTO

Incluem-se na Tabela It do Anexo | a tabela com as constatagdes da presente auditoria.

Incluir na Tabela I em anexo a este relatdrio as constatagdes da auditoria. Se aplicdvel, remeter o Plano de Agdes corretivas
para anexo devidamente identificado.

15 | DOCUMENTOS CONSULTADOS

e Relatdrio de Supervisdo e Acompanhamento Ambiental. Relatério Final de margo de 2015 e
respetivos anexos

e Memoria Descritiva da Empreitada de Obras de Civil, de janeiro de 2013.

e Relatério de Prospecdo de espécies exdticas invasoras da Subestagdo de Fafe. Instalagdo
inicial, fevereiro de 2014

e Planeamento Gestdo Integrada de Vegetagdo do Patriménio 2019

e ET0017 - Gestdo de vegetacdo, Edicao 6, de Janeiro de 2018

e Correspondéncia trocada entre as entidades

16 | IDENTIFICAGAO DAS PESSOAS AUDITADAS

Pedro Fernandes — Departamento de Qualidade, Ambiente e Seguranga
Jodo Varela — Departamento de Qualidade, Ambiente e Seguranca

Olga Miranda — Departamento de Qualidade, Ambiente e Seguranga
José Moreira da Silva — Coordenador do Nucleo Minho

Jorge Andrade — Técnico Operacional do Nucleo Minho

Jodo Gaspar — Responsavel do Departamento de Serviddes e Patrimdnio
Luis Antunes — Gestor de Projeto — Serviddes

Pedro Correia - Gestor de Projeto — Serviddes

17 | CONCLUSOES DA AUDITORIA DE POS-AVALIACAO

A auditoria decorreu de acordo com o planeado. Salienta-se a disponibilidade, envolvimento e
transparéncia demonstrada pelos técnicos da REN no decorrer deste processo.
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Ndo obstante a auditoria decorrer na fase de exploracdo, ndo tendo ocorrido auditoria em fase de
construgdo, considerou-se pertinente verificar nesta fase algumas medidas da fase de construgdo
passiveis de ser verificadas agora.

Considera-se que, da verificagdo efetuada, foi acautelado o cumprimento das medidas da DIA para a
fase de exploracdo, verificando-se rotinas de funcionamento interno adequadas ao cumprimento
das mesmas.

O relatdrio identificou apenas uma situagdo que pode ser melhorada e que se sugere que a REN
analise. Esta situagdo foi identificada como OBS1 na qual se sugere a alteracdo do modelo “Ficha de
Intervencdo” no sentido de incluir um campo para a identificagcdo de espécies exdticas invasoras.
Para esta observagdo ndo é requerido seguimento por parte do auditor.

Data: 04/04/2019

Assinatura do Verificador

Maria Joao Brito

Verificador de Pds-avaliagdo n.2 12

Tama Uy walk\

Assinatura do representante da REN

Francisco Parada
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ANEXOS

ANEXO | - CONSTATACOES

Tabela | — ConstatacBes da(s) auditoria(s) anterior(es) e respetivo
acompanhamento (ndo aplicavel)

Tabela I - Acompanhamento das constatacdes
ANEXO Il — PLANO DE AUDITORIA POS AVALIACAO

ANEXO Ill - LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO
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ANEXO Il - PLANO DE AUDITORIA POS AVALIACAO
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GIBB

ENGINEERING

PLANO DE AUDITORIA/VERIFICACAO

Empresa: REN — Rede Elétrica Nacional

Ambito: Lotes 1, 2 e 3, de acordo com a descri¢do

Tipo da auditoria: Auditoria Pds avaliagdo
constante do cronograma anexo

Objetivo da auditoria: Verificar a implementagdo das condigdes impostas pelas DIA, designadamente,
condicionantes e medidas de minimizagdo, de compensa¢do e potenciagdo de impactes ambientais,
programas de monitorizagdo e planos, projetos e estudos especificos previstos na DIA;

Verificacdo da eficacia das condicionantes e medidas, face aos objetivos especificos de minimizagdo ou
compensagdo de impactes negativos.

Data: de acordo com o cronograma anexo Duragio: de acordo com o cronograma anexo

Documentos de Referéncia: Portaria n.2 326/2015, de 2 de outubro,
Decreto lei n.2 151-B/2013, de 31 de Outubro, com redagdo dada pelo Decreto lei n.2 152-B/2017, de 11
de Dezembro, Portaria n.2 395/2015, de 4 de novembro, 1ISO19001

Verificador: Maria Jodo Brito N.2 Verificador : 12/AIA

Peritos técnicos: ndo aplicavel

Intervenientes: Eng? Pedro Fernandes, Eng2 Olga Miranda, Eng? Patricia Neto, Eng? Jodo Varela e outros
interlocutores que venham a ser contactados no decurso da verificagdo

Metodologia: A auditoria a realizar desenvolver-se-a em 3 fases

Fase 1 - Andlise prévia de documentagdo. Recolha dos elementos de base a solicitar previamente a REN,
necessarios a uma avaliagdo documental prévia que possa constituir evidéncia da implementagdo das
acdes a verificar. Esta fase desenvolver-se-a nos escritérios da GIBB, sendo que, sempre que se revelar
necessario, serdo consultados intervenientes diretamente nos escritdrios da REN.

Fase 2 - Verificacdo da implementagdo e eficdcia in situ. Visita aos locais de implantagdo dos projetos,
acompanhada por técnicos da REN.

Fase 3 - Redaciio do relatdrio de auditoria. Relatério elaborado de acordo com o modelo da APA (versdo
1 de outubro de 2017), onde constardo as evidéncias das situagbes verificadas durante a Fase 1 e a Fase
2.

No cronograma abaixo consta a programagdo dos trabalhos de verificagdo, de acordo com a
metodologia proposta.

A duragdio dos trabalhos previstos para a Fase 2 pode sofrer ligeiras alteragdes em fung¢do do
planeamento das visitas a efetuar posteriormente. Qualquer alteragio a este programa sera
antecipadamente comunicado a REN.
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ANEXO Il - LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO
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Fotografia 1 — Identificagcdo da instalacdio com telefone de contacto
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Fotografia 2 — Faixa lateral a Subestacdo
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Fotografia 4 ~ Arranjo da linha de dgua
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Fotografia 5 — Arranjo da linha de dgua
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Fotografia 6 —~Limpeza da biomassa vegetal em redor da subestacdo
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Fotografia 7 — Limpeza da biomassa vegetal em redor da subestacdo
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